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2. OPCIDIO I ISPRAVE

2.1. POPIS MAPA

MAPA | ARHITEKTONSKI PROJEKT

Projektant MIKELIC VRES ARHITEKTI d.o.0., Zagreb

Broj projekta

Marin Mikeli¢, dipl. ing. arh.

75-2A-GP/20

MAPA II

Projektant

Broj projekta

GRADEVINSKI PROJEKT POMORSKIH GRADEVINA

Marecon d.o.o., Rijeka
Ivan Zigo, mag.ing.aedif.

25G/17-GP-2

MAPA Il

Projektant

Broj projekta

GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE

Zagorje pro-kon d.o.0., Zabok
Ivica Vrdoljak, mag.ing.aedif.

01/21-A2

MAPA IV

Projektant

Broj projekta

PROJEKT VODOVODA | ODVODNJE

GPZ d.o.o., Rijeka
Dusko Miceti¢, dipl.ing.grad.

232/20-GP-2

MAPA V

Projektant

Broj projekta

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

K-tim j.d.o.0., Rijeka
Ivan Muzi¢, dipl.ing.el.

20-12/20-2

MAPA VI

Projektant

Broj projekta

PROJEKT KRAJOBRAZNOG UREDENJA

Studio za krajobraznu arhitekturu, prostorno planiranje, okolis

d.o.o., Rovinj
Marin Mikeli¢, dipl. ing. arh.

024-2017-2A
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2.2. REGISTRACIA TVRTKE

: REPUBLIXA KRVATSKA
i TREOVACKL SUL U RIJECT

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SURJEKT UPISE

MBS

0403433350
QIB:

17510171452
TVRTEA:

2 K-TIM drultve s ogranidenom odgovornoSéu za usluge
2 RK-TIM d. 0. o.

SJEDISTE/ADRESA:
1 Rijeka {Grad Rijeka)

Janka Polié Kameva 101

PRAVNI OBLIK:
2 drustve s ogranicenom cdgovornodcu

PREDMET POSLOVANJA:

1 = - arhitektonske i inZenjerske djelatnosti i
tehniZko savjetovanje

1 * - urpanisticke i prostern¢ planiranje i
projektiranie

1w - projektiranie, gradenje, uporaba I uklanjanje
gradavine

=% - struéni nadzor gradenja

L ok - tehniékxe ispitivanje L analiza

X - energetski pregledi gradevinaz

1 ¥ - energetsko certificiranje, energetski pregled

zgrade i radoviti pregled sustava grijanja i
sustava nladenja ili Xlimatizacije u zgradl
energetski pregled javne rasvjete

I = - izrada elaborataz stalnih geodetskih tocaka za
potrebe osnovnih geodetskih radova

izrada elaborata katastarske izmjere

—_—
1

e
>
1

1 * - izrada parcelacijskih 1 druglh geodetskih
elahorata katastra zemljista

Ly ¥ - izradz parcelacijskih i drugin gecdetskih
elaborata katastra neXretninz

1 W - izrada parcelacijskih i1 drugih geodetskih

elaborata za potrebe pojedinadnog prewvodenja
katastarskih Sestice katastra zemljista u
katastarske Gestice katastra nekretnina

1 X - izrada elaborata katastra vodova 1 strudne
geodetske poslavs za potrebe pruZania
geodetakih usluga

¥ - tehnicko vodenje katastrz wvedova
1 - izrada posebnih geodetskih pcdloga za potreba
izrads dokumenata i akata prostornog uredenja
1 = - izrada pesebnin gecdetskih podloga za potrebe
projektiranija
DO04, 2017-03-14 10:2%:41 jtranica: 1 cd 5
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI 30D U RIJECI

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPLSA

PREDMET POSLOVANJA:

4, * - izrada geodetskih elaborata stanja gradevine
prije rekonstrukcije

1 * - izrada gecdetskoga projekta

1 * - iskol&enlje gradevina i izradu elaborata
iskol&enia gradevine

1 * - izrada geodetskog situacijskog nacrta izgradene
gradevine

1 * - geodetsko pradenje gradevine u gradnji i
izradom elaborata geodetskog pracenja

1 * - prac¢enje pomaka gradevine u nijezinom odrZavaniju
i izradom elaborata geodetskog pracdenja

1 = - struéni poslovi zastite na radu (radna ckolina,

ispitivanje sredstava rada, osposobljavanje za

rad na siguran na&in)

stru&ni poslovi za3tite od poZara (ispitivanje,

prociena ugreZencsti)

1 * - strudni poslovi zastite okolisa

inZenjering, projektni menadZment i1 tehnicke

djelatnosti

1, * - izrada projekata za kondicioniranje zraka,

hladenje, projekata sanitarne kontrele i

kontrole zagadivania i projekata akusticnosti

saniranje, projektiranje i izvodenje radova na

zasticenim kultunim deobrima

- pripremni radovi na gradilistu

- zavrini gradevinski radovi

elektroinstalacijski radovi

- postavljanje instalacija za vodu, plin,

grijanje, ventilaciju i hladenje

montaZa, popravak i odrZavanje informacijske i

elektriéne opreme brodskih pogona, wvodovednih i

kanalizacijskih sustava

preizvodnija rafunzla te elektroniékih i

optiékih proizvoda

- proizvodnja elektrifne cpreme

- proizvodnja strojeva i uredaja

- popravak i instaliranje strojeva i cpreme

- proizvodnja elektri&ne energije

trgovina elektriénom energijom

- poslovanje nekretninama

- posredovanje u prometu nekretnina

- poslovi upravljanja nekretninom i odrZavanje

nekretnina

&isfenle svih vrsta objekata

racuncvodstveni i knjigovodstveni peslovi

* - savjetovanje u vezi s poslovaniem i
upravljanjem

X - promidZba (reklama i propaganda)

djelatnost istraZivanja trZista i ispitivanje

javnog mnijenja

1 * - rafunalno programiranje

1 « - racunalne i srodne djelatnosti (pruZanje

D004, 2017~03~14 10:29:41 Stranica: 2 od 5
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U RIJECI

IZVADAK IZ SUDSKQOG REGISTRA

SUBJEKT UPLSA

PREDMET POSLOVANJA:
savjeta o rafunalnoj i programskec) opremi,
pribavljanje i izdavanje racunalne i programske
oprems, obrada podataka, izrada i upravljan)e
bazama podataka, odrZavanje i popravak
raZunalnih sustava, ostale djelatnosti povezane
s racunalima)

1 = - djelatnost izrade, oblikovanja 1 odrZavanja web
stranica, prijenosa informacija putem
interneta, pruZanje internetskih usluga

- djelatnost trgovine putem posSte ili interneta

- prevoditeljske djelatnosti

izdavadka djelatnost

- djelatnost pripreme za tisak i objavljivanje

- djelatnost izdavanja knjiga, ¢asopisa i
periodicnih publikacija

- djelatnost umnoZavania snimljenin zapisa

- fotografske djelatnosti

- distribucija filmova

djelatnost digitalne promocije

- djelatnost skladistenja

- kupnja i prodaja robe na domac¢em i inozemnom

S
L N R B
'

HHEHFE=E -
I N B S
|

trZistu

c (R - gbavljanje trgovackog posredovanja na domadem i
inozemnom trZistu

il * - zastupanje stranih pravnih osoba u plasiraniu

njinovih proizvoda i usluga na domadem i
inozemnom trZzistu
1. & - pruZanje usluga u trgovini
L. =™ - prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i
medunarodnom cestovnom prometu
1 % - povremeni prijevoz putnika, tereta i wvozila u
obalnom pomorskom prometu ({(izleti, turisticke
voinje|
1. % -~ linijski i slokodni prijevoz putnika u
unutarnijem i medunarcdnom javnom cestovnom
prijevozu
- prijevoz za vlastite potrebe
- pripremanje hrane i pruzZanje usluga prehrane
pripremanje i usluZivanje pifa i napitaka
- pruZanje usluga smjedtaja
- pripremanje hrane za potro3nju na drugom mjestu
sa 1li bez usluZivanja (u prijevoznom sredstvu,
na pripredbama i sl.) i opskrba tom hranom

[ SIS g
O )
1

(catering)
1 * - djelatnosti za njegu i odrZavanje tijela
1 % - turisticdke usluge u nautickom turizmu
L % - turisticke usluge u ostalim oblicima turisticke

ponude: seoskom, zdravstvenom, kulturnom,
wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom,
lovnom, ‘Spertskom, golf-turizmu, Sportskom ili
rekreacijskom ribelovu na moru, ronilaclkom
turizmu, Sportskom ribolowvu na slatkim vodama
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REPUBLIER ERVATSERL
TREOVACET SOD U RIJECT

IEVADAE IE SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UFISh

PRECMET POSLOVANJA:
kao dodatna djelatnost u uzgeju morskih i
slatkovodnih rika, rakova i 3koljaka i dr.

1 - ostale turistifke usluge — iznajmljiwvanje
pribora i opreme za Eport i rekreaciju, kao &to
su sandoline, daske za jedrenje, biecikli na
vodi, suncobrani, leZaljke i sl.

I - turisticke usluge koje ukljuduju Iportsko-
rekreativne ili pustolovne aktivnosti

1 = = djelatnost organiziranija sajmova, izlofaba,
kongresa, koncerata i ostalih zabawnih
manifestacija

1 0« - Eportska priprema, rekreacija, poduka

QsNIVALST /ELANOVI DRUSTVA:

1 Iwvan Muid, OIB: 10848141533
Rijzka, Janka Palifa Kamewva 101
2 = jedini osniva& d.o.o.

OSOBE OVLASTEME ZA ZASTUERNJE:

1 Iwan Mufic, OIB: 1084614199%3
Rijzka, Janka Polida Eamova 101
1 - &lan uprawve
2 - zastupa pojedinaéno i samostalno, temeljem odluke od
15. wveljafe 2017.

2 HWivijo Muiidé, OTB: 049564685613
Judidi, Ulica Peidinica 32
= &lan uprave
- zastupa pojedinafno i samostalno, temeljem odluke od
15, wveljate 2017.

e

TEMELJNI KAPITAL:
2 20.000,00 kuna

PRAWVHI ODHOSI:
Osnivadki akt:
1 Izjava o osnivanju druftva sastavliena je dana 1Z. weljace
2015. godine.
2 Odluokom &lana druftva od 15. waljade 2017. Izjava o
ganivanju izmijeniena je u zijsleosti te je u potpuncm tekstu
dostavljena u zbhirku -disprava.

Promjene temelinog kapitala:
2 Odlukem &lana druftva od 15. weljafs 2017. temeljni kapital
druftva povecan je uplatom v noveu sa iznosa od 1.000,00 kn
za iznos od 19.000,00 kn na iznos od 20.000,00 kn.

FINAMCIJSEA IZVIESSA:

DO04, 2017-03-14 10:29:41 Stranica: 4 od 3
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI 3UD U RIJECI

IZVADAK IZ SUDSKQG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

FINANCIJSKA I2VJIEECA:

Predano God. Za razdcklije Vrsta izvjestaja
eu 31.03.16 2015 25.02.15 - 31.12.15 GFI-POD izwvjestaj

Upise u glavnu knjigu preveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0001 Tt-15/3%94-4 25.02.2015 Trgovaéki sud n Rijeci ——
0002 Tt-17,1286-2 27.02.2017 Trgovacki sud u Rijeci

eu ! 31.03.2016 elektronifki upis

U BRijeci, 14. oZujka 2017.

Ovl;iftﬁa osoba
. /|

7
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2.3. RIJESENIJE O UPISU U KOMORU

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
INZENJERA ELEKTROTEHNIKE

Klasa: UP/I-800-01/17-01/62
Urbroj: 504-05-17-3
Zagreb, 01. lipnja 2017. godine

Na temelju ¢lanka 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu
i prostornom uredenju ("Narodne novine", broj 78/2015.) Hrvatska komora inZenjera elektrotehnike,
rieSavajuéi po Zahtjevu za upis u Imenik oviastenih inZzenjera elektrotehnike Hrvatske komore inZenjera
elektrotehnike, koji je podnio Ivan Muzié, dipl.ing.el., RIJEKA, Janka Poli¢a Kamova 101, donijela je

RJESENJE

o upisu u Imenik ovlastenih inZzenjera elektrotehnike
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike

1. U Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE upisuje se Ivan Muzi¢, dipl.ing.el., OIB
10846141993, pod rednim brojem 2921, s danom upisa 01.06.2017. godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih inZzenjera elektrotehnike, Ivan Muzi¢ dipl.ing.el., stjeCe pravo na
uporabu strukovnog naziva "ovlasteni inZenjer elektrotehnike" i mozZe obavljati poslove
projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta i/ili glavnog projektanta) u okviru zadace
elektrotehnitke struke, te poslove strué¢nog nadzora gradenja u svojstvu odgovorne osobe
(nadzornog inZenjera) u okviru zadace elektrotehnicke struke u skladu s ¢lancima 52. i 53.
stavak 1. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje, te ostala prava i
duznosti sukladno posebnim propisima.

3. Ovlasteni inZenjer elektrotehnike poslove iz to¢ke 2. ovoga Rjesenja duzan je obavljati sukladno
temeljnim nagelima i pravilima struke koje treba postivati ovlasteni inzenjer elektrotehnike.

4. Natemelju ¢lanka 26. stavka 5. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu
i prostornom uredenju ovlastenom inZenjeru elektrotehnike HKIE izdaje "inZenjersku
iskaznicu" i "peéat", koji su trajno viasnistvo HKIE.

5. Ovlasteni inZenjer elektrotehnike dobiva posredstvom HKIE policu osiguranja od profesionaine
odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i
obnavlja svake godine.

6. Ovlasteni inzenjer elektrotehnike duzan je placati HKIE ¢lanarinu i ostala davanja koja utvrde
tijela HKIE, osim u slu¢aju mirovanja &lanstva, te pri prestanku ¢lanstva u HKIE podmiriti sve
dospjele financijske obveze prema istima.

7. Ovlasteni inzenjer elektrotehnike ima prava i duZnosti u skladu s ¢lankom 21. stavkom 1.
podstavkom 6. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju.

8. Podnositelj Zahtjeva za upis u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE uplatio je
upisninu u iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvije tisuée kuna) u korist ratuna HKIE.
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ObrazloZenje

Ivan Muzi¢, dipl.ing.el., podnio je dana 01.06.2017. Zahtjev za upis u Imenik oviastenih inZenjera
elektrotehnike HKIE.

Dana 01.06.2017. godine proveden je postupak razmatranja dostavijenog potpunog Zahtjeva
imenovanog za upis u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE, te je ocijenjeno da imenovani u
skladu s ¢lfankom 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju ("Narodne novine", broj 78/2015.), ispunjava uvjete za upis u Imenik oviadtenih inZenjera
elektrotehnike HKIE.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike upisom u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE stjee pravo
na obavljanje poslova projektiranja ifili stru¢nog nadzora gradenja u svojstvu odgovorne osobe u okviru
zadace elektrotehnitke struke, sukladno Zakonu i Statutu HKIE.

Ovladteni inZenjer elektrotehnike moZe poslove projektiranja ifili struénog nadzora gradenja prema
Clanku 19. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje ("Narodne novine", broj
78/2015.) obavljati samostalno u viastitom uredu, zajednitkom uredu, ili u pravnoj osobi registriranoj za
tu djelatnost.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike, osim u slugaju mirovanja &lanstva, dobiva posredstvom HKIE policu
osiguranja od profesionalne odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od
godinu dana i obnavlja svake godine.

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE imenovani stjete pravo na "petat" i
"inzenjersku iskaznicu" koje mu izdaje HKIE, a koji su trajno vlasnistvo HKIE.

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike ima prava i duznosti u skladu s ¢lankom 21. stavkom 1. podstavkom 6.
Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju i Statutom
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike.

Ovlasteni inZzenjer elektrotehnike je duZan redovito placati ¢lanarinu.

Ovladteni inZenjer elektrotehnike duZan je u obavljanju poslova projektiranja ifili struénog nadzora
gradenja za koje je struéno kompetentan, postivati odredbe Zakona i posebnih zakona, tehni¢ka pravila,
standarde, norme te osobno odgovarati za svoj rad i snositi odgovornost prema treéim osobama i
javnosti.

U skladu s Odlukom o visini upisnine i &lanarine Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike, uplacena je
upisnina u iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvije tisu¢e kuna) u korist ra¢una Hrvatske komore inZenjera
elektrotehnike broj: HR7823600001102094148.

Upravna pristojba u iznosu od 70,00 kn (slovima: sedamdeset kuna) placena je upravnim biljezima
emisije Republike Hrvatske koji su zalijepljeni na podnesak i ponisteni pe¢atom ovog tijela prema Tar.
br. 1.i2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN 8/2017).

Na temelju svega prethodno navedenog rije$eno je kao u dispozitivu, te Komora u skladu s &lancima
25.126. Zakona o komori arhitekata | komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju donosi
ovo Rjesenje.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog rjesenja dopustena je Zalba koja se podnosi Ministarstvu graditeljstva i prostornoga
uredenja u roku 15 dana od dana dostave rie$enja. Zalba se predaje neposredno ili $alje postom u
pisanom obliku, u tri primjerka, putem tijela koje je izdalo rje$enje.

Na Zalbu se placa pristojba u iznosu od 50,00 kuna drzavnih biliega prema Tar.br. 3. Uredbe o tarifi
upravnih pristojbi (NN 8/2017).

Dostaviti:

1. lvan Muzi¢, 51000 RIJEKA, Janka Poli¢a Kamova 101
2. U Zbirku isprava Komore

3. Pismohrana Komore
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2.4. RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

Na temelju odredbi Zakona gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) za projektanta se
imenuje:

Ivan Muzi¢, dipl. ing. el.

zaposlen kod: K-TIM d.o.0., J. P. Kamova 101, Rijeka

Ivan Muzi¢, dipl. ing. el. je upisan u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike Hrvatske
komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu pod rednim brojem E-2921.

Direktor:

Ivan Muzi¢. dipl. ing. el.
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2.5. ISPRAVA O PRIMIJENI PRAVILA ZOP

Na temelju odredbi ¢lanka 25. Zakona o zastiti od pozara (NN br. 92/10) provedena je provjera
projekta i izdaje se:

ISPRAVA

O PRIMIJENI PRAVILA ZASTITE OD POZARA
kojom se potvrduje da je:
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

INVESTITOR:
Op¢ina Baska

Palada 88, HR-51523 BASKA
OIB: 24078212554

GRADEVINA:
UREDENJE OBALNOG POJASA NASELJA BASKA — ETAPA 2A

LOKACIJA:
na k.¢.br. 1791/2, 1792/1, 1792/2, 1813, 4091, 4092, 4093, 4094, 4095, dijelovi k.¢.br.
1790/2, 1812/1,sve k.o. Baska-nova te dijelovi k.¢.br. 2593/4 i 2593/5, sve k.o. Baska

izraden u skladu s propisima i pravilima zastite od pozara, uvjetima uredenja prostora,
tehnic¢kim normativima i normama, i da sadrzi potrebna tehnicka rjeSenja za otklanjanje izvora
opasnosti za izbijanje pozara koji proizlaze iz procesa rada tijekom izgradnje i uporabe, te da
je u tu svrhu izvrSena provjera.

Direktor:
Projektant:

Ivan Muzi¢, dipl. ing. el. Ivan Muzi¢, dipl. ing. el.

2.6. ISPRAVA O PRIMIJENI PRAVILA ZNR
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Na temelju Zakona o zastiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) izdaje se:

1ZJAVA
O PRIMJENI PRAVILA ZASTITE NA RADU

kojom se potvrduje da je:

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

INVESTITOR:
Op¢ina Baska

Palada 88, HR-51523 BASKA
OIB: 24078212554

GRADEVINA:
UREDENJE OBALNOG POJASA NASELJA BASKA — ETAPA 2A

LOKACIJA:
na k.¢.br. 1791/2, 1792/1, 1792/2, 1813, 4091, 4092, 4093, 4094, 4095, dijelovi k.¢.br.
1790/2, 1812/1,sve k.o. Baska-nova te dijelovi k.¢.br. 2593/4 i 2593/5, sve k.o. Baska

izraden u skladu s propisima i pravilima zastite na radu i da sadrZi potrebna tehnicka rjesenja
za otklanjanje opasnosti koje proizlaze iz procesa rada tijekom izgradnje i uporabe, te da je u
tu svrhu izvrSena provjera.

Projektant: Direktor:

Ivan Muzi¢, dipl. ing. el. Ivan Muzi¢, dipl. ing. el.

2.7. 1ZJAVA O USKLADENOSTI PROJEKTA

Na temelju ¢lanka 51. "Zakona o gradnji" (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i “Pravilnika o sadrzaju
izjave projektanta o uskladenosti glavnog, odnosno, idejnog projekta s odredbama posebnih zakona i
drugih propisa” (NN br. 98/99), izdaje se sljedeca:
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IZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOM, TE S ODREDBAMA
POSEBNIH ZAKONA | DRUGIH PROPISA
kojom
lvan Muzi¢, dipl. ing. el.,

OIB 10846141993, iz Rijeke, upisan u imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike (strucni smjer -
ovlasteni inZenjer elektrotehnike) pod rednim brojem 2921 na temelju rjesenja Klasa: UP/I-800-01/17-
01/62, Urbroj: 504-05-17-3, izdanog u Zagrebu 01.06.2017. godine, temeljem ¢lanka 68. Zakona o
gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), izjavljuje da je tehni¢ka dokumentacija za:

INVESTITOR:

Op¢ina Baska

Palada 88, HR-51523 BASKA
OIB: 24078212554

GRADEVINA:
UREDENJE OBALNOG POJASA NASELJA BASKA — ETAPA 2A

LOKACIJA:
na k.¢.br. 1791/2,1792/1, 1792/2, 1813, 4091, 4092, 4093, 4094, 4095, dijelovi k.€.br. 1790/2,
1812/1,sve k.o. Baska-nova te dijelovi k.€.br. 2593/4 i 2593/5, sve k.o. Baska

T.D.:
20-12/20-2

Z.0.P.:
75-2A/20

izradena u skladu sa:

- Zakonom o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

- Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)

-Zakonom o komori arhitekata i komorama inZzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN

78/15,114/18, 110/19)

-Prostornim planom uredenja Op¢ine Baska ("Sluzbene novine Primorsko — goranske Zupanije", broj

01/08, 11/12, 34/12-proc.tekst, 17/14, 36/16, 2/17-proc.tekst, 10/18 i 18/18-proc.tekst, 6/20, 24/20

i 26/20-proc.tekst)

-Urbanistickim planom uredenja — 1 — Baska (N1-1) ("Sluzbene novine Primorsko — goranske
Zupanije", broj 24/12, 2/18 i 6/18)

i ostalim dokumentima prostornog uredenja te odredbama posebnih zakona i drugih propisa.

Projektant: Direktor:
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Ivan Muzi¢, dipl. ing. el. Ivan Muzi¢, dipl. ing. el.

2.8. PRIMJENJENI ZAKONI, TEHNICKI PROPISI, PRAVILNICI | NORME

PRIMJENJENI ZAKONI, TEHNICKI PROPISI | PRAVILNICI

- Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

- Zakon o zastiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

- Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10).

- Zakon o prostornom uredenju (N.N. br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

- Zakon o gradevnim proizvodima (N.N. br. 76/13, 30/14, 130/17, 39/19)

- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN br. 78/15, 118/18, 110/19)

- Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN 78/15,
114/18, 110/19)

- Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN br. 80/13, 14/14)

- Zakon o elektroni¢kim komunikacijama (NN 71/14)

- Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN br. 05/10)

- Tehnicki propis za gradevne proizvode (NN br. 33/10)

- 12. Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (N.N. br. 87/08, 33/10)
- Opdi uvjeti za koristenje mreze i opskrbu elektricnom energijom (N.N. br 85/15)

- Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina NN 118/19, 65/20

- Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN br. 29/13)

- Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomo¢. prostorije i prostore (NN br. 6/84, 42/05, 113/06i114/07)
- Pravilnik o provjeri tehnickih rjesenja iz zastite od poZara u glavhom projektu (NN br. 88/10).

- Pravilnik o vazec¢im standardima za el. instalacije u industriji (SI. list br. 12/89)

- Pravilnik o izmjenama pravilnika o tehnickim normativima za el. instalacije niskog napona (NN br.
05/02)

- Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu od statickog elektriciteta (SI. list br. 62/73)

- Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu niskonaponskih mreza i pripadajucih trafostanica (SI. list
br. 13/78)

- Pravilnik o el. opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica (NN br. 41/10)

- Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 23/11)
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- Pravilnik o tehnickim uvjetima za elektroni¢ku komunikacijsku mrezu poslovnih i stambenih zgrada
(NN 155/09)

- Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge
povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN
75/13)

- Pravilnik o nacinima i uvjetima pristupa i zajednickog koriStenja elektroni¢ke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme (NN 75/13)

NORME ZA PROJEKTIRANJE, 1ZVODENJE | ODRZAVANJE NISKONAPOSNKIH ELEKTRICNIH
INSTALACUA

Norme za projektiranje:

- HRN EN 60027-1:2008 — Slovni simboli za uporabu u elektrotehnici — 1. dio: Opcenito (IEC 60027-
1:1995+am1:1997+am2:2005; EN 60027-1:2006+A2:2007)

- HRN EN 60027-2:2008 — Slovni simboli za uporabu u elektrotehnici — 2. dio: Telekomunikacije i
elektronika (IEC 60027-2:2005); EN 60027-2:2007)

- HRN EN 60027-3:2008 — Slovni simboli za uporabu u elektrotehnici — 3. dio: Logaritamske i srodne
velic¢ine te njihove jedinice (IEC 60027-3:2002; EN 60027-3:2007)

- HRN EN 60027-4:2008 — Slovni simboli za uporabu u elektrotehnici — 4. dio: Okretni elektri¢ni strojevi
(IEC 60027-4:2006; EN 60027-4:2007)

- HRN EN 60027-6:2008 — Slovni simboli za uporabu u elektrotehnici — 6. dio: Upravljacka tehnologija
(IEC 60027-6:2006; EN 60027-6:2007)

- HRN EN 60445:2008 — Osnovna i sigurnosna nacela za sucelje covjek-stroj, obiljezavanje i
prepoznavanje — Prepoznavanje stezaljka opreme i zavrsetaka vodic¢a (IEC 60445:2006 MOD; EN
60445:2007)

- HRN EN 60446:2008 — Osnovna i sigurnosna nacela za sucelje covjek — stroj, obiljezavanje i
prepoznavanje — Prepoznavanje vodica po bojama ili po slovima i brojkama (alfanumericki) (IEC
60446:2007; EN 60446:2007)

- HRN EN 60447:2008 — Osnovna i sigurnosna nacela za sucelje Covjek-stroj, obiljeZavanje i
prepoznavanje — Nacela aktiviranja (IEC 60447:2004; EN 60447:2004)

- HRN EN 60073:2008 — Osnovna i sigurnosna nacela za sucelje Covjek-stroj, obiljeZavanje i
prepoznavanje — Nacela kodiranja za indikatore (pokazivala) i aktuatore (IEC 60073:2002; EN
60073:2002)

- HRN EN 61082-1:2008 — Priprema dokumenata koji se rabe u elektrotehnici — 1. dio: Pravila (IEC
61082-1:2006; EN 61082-1:2006)

- HRN EN 81346-1:20XX — Industrijski sustavi, instalacije i oprema te industrijski proizvodi — Strukturna
nacela i upucivanje na oznake — 1. dio: Osnovna pravila (IEC 81346-1:2009; EN 81346:2009)

- HRN EN 81346-2:20XX — Industrijski sustavi, instalacije i oprema te industrijski proizvodi — Strukturna

nacela i upucivanje na oznake — 2. dio: Razredba predmeta i kodovi za razrede (IEC 81346-2: 2009; EN
81346: 2009)

Norme sa tehni¢kim zahtjevima za elektri¢ne instalacije:

- HRN IEC 60050-826: 2008 — Medunarodni elektrotehnicki rjecnik —826. poglavlje: Elektri¢ne instalacije
zgrada (IEC 60050-826: 2004)

- HRN HD 60364-1: 2008 — Niskonaponske elektri¢ne instalacije — 1. dio: Osnovna nacela, odredivnaje
opcih znacajka, definicije (IEC 60364-1: 2005, MOD = preinacena; HD 60364-1: 2008)

- HRN HD 60364-4-41: 2007 — Niskonaponske elektri¢ne instalacije — 4 — 41. dio: Sigurnosna zastita —
Zastita od elektricnog udara (IEC 60364-4-41: 2005,MOD; HD 60364-4-41: 2007)
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HRN HD 384.4.42: 2012 — Elektri¢ne instalacije zgrada — 4. dio: Sigurnosna zastita -42. poglavlje: Zastita
od toplinskih ucinaka (IEC 60364-4-42: 1980, MOD; HD 384.4.42 S1: 1985+A1: 1992+A2: 1994), (IEC
60364-4-42:2010, MOD; HD 60364-4-42:2011)

HRN HD 384.4.43 S1: 2002 — Elektri¢ne instalacije zgrada — 4. dio: Sigurnosna zastita — 43. poglavlje:
Nadstrujna zastita (IEC 60364-4-43: 1977 +am1: 1997,MOD; HD 384.4.43 S2: 2001)

HRN HD 384.4.442 S1: 1999 — Elektri¢ne instalacije zgrada — 4. dio: Sigurnosna zastita — 44. poglavlje:
Prenaponska zaStita — 442. odjeljak: Zastita niskonaponskih instalacija od zemljospoja u
visokonaponskim mrezama (HD 384.4.442 S1: 1997)

HRN HD 60364-4-443: 2007 — Elektri¢ne instalacije zgrada — 4 — 44. dio: Sigurnosna zastita— Zastita od
naponskih i elektromagnetskih smetnja — 443. tocka: Prenaponska zastita od atmosferskih i sklopnih
prenapona (IEC 60364-4-44: 2001/am1: 2003 MOD; HD 60364-4-443: 2006)

HRN R064-004: 2003 — Elektri¢ne instalacije zgrada — Zastita od elektromagnetskih smetnji (EMI) u
instalacijama zgrada (IEC 60364-4-444: 1996; R064-004: 1999)

HRN HD 384.4.45 S1: 1999 — Elektri¢ne instalacije zgrada — 4. dio: Sigurnosna zastita — 45. poglavlje:
Podnaponska zastita (IEC 60364-4-45: 1984; HD 384.4.45 S1: 1989)

HRN HD 384.4.46 S1: 2002 — Elektri¢ne instalacije zgrada — 4. dio: Sigurnosna zastita — 46. poglavlje:
Odvajanje i sklapanje (IEC 60364-4-46: 1981, MOD; HD 384.4.46 S2: 2001)

HRN IEC 60364-4-481 : 1999. 1.izd. - Elektri¢ne instalacije zgrada - 4. dio : Sigurnosna zastita - 48.
poglavlje : Odabir zastitnih mjera ovisno o vanjskim utjecajima - 481.odjeljak : Odabir zastitnih mjera
od elektricnog udara u odnosu na vanjske utjecaje (IEC 60364-4-481: 1993.)

HRN HD 384.4.482 S1: 1999 — Elektri¢ne instalacije zgrada — 4. dio: Sigurnosna zastita — 48. poglavlje:
Odabir zastitnih mjera ovisno o vanjskim utjecajima — 482. odjeljak: Zastita od poZara gdje postoje
posebne opasnosti ili pogibelj (HD 384.4.482 S1: 1997+corr.: 1997-07)

HRN HD 60364-5-51: 2007 — Elektri¢ne instalacije zgrada — 5-51. dio: Odabir i ugradba elektri¢ne
opreme — Zajednicka (opca) pravila (IEC 60364-5-51: 2005, MOD; HD 60364-5-51: 2009)

HRN HD 60364.5.52: 2012 — Elektri¢ne instalacije zgrada — 5. dio: Odabir i ugradba elektri¢ne opreme
— 52. poglavlje: Sustavi razvodenja (Polaganje vodova i kabela) (IEC 60364-5-52: 1993,MOD; HD
384.5.52 S1: 1995+A1: 1998+corr.: 1998-09), (IEC 60364-5-52:2009, MOD+Corr:2011; HD 60364-5-
52:2011)

HRN HD 384.5.523 S2: 2002 — Elektri¢ne instalacije zgrada — 5. dio: Odabir i ugradba elektricne opreme
— 52. poglavlje: Sustavi razvodenja (vodova i kabela) — 523. odjeljak: Trajno podnosive struje (IEC
60364-5-523: 1999; HD 384.5.523 S2: 2001)

HRN IEC 60364-5-53: 1999 — Elektri¢ne instalacije zgrada — 5. dio: Odabir i ugradba elektricne opreme
— 53. poglavlje: Sklopni i upravljacki uredaji (IEC 60364-5-53: 1994 +corr.1996)

HRN HD 60364-5-534: 2008 — Niskonaponske elektri¢ne instalacije — 5 — 53. dio: Odabir i ugradba
elektri¢cne opreme — Odvajanje, sklapanje i upravljanje — 534. toc¢ka: Prenaponske zastitne naprave (IEC
60364-5-534: 2001/ am1: 2002 (tocka 534.), MOD; HD 60364-5-534: 2008)

HRN HD 384.5.537 S2: 1999 — Elektri¢ne instalacije zgrada — 5. dio: Odabir i ugradba elektricne opreme
— 53. poglavlje: Sklopni i upravljacki uredaji — 537. odjeljak: Naprave za odvajanje i sklapanje (IEC
60364-5-537: 1981, +am1: 1989,MOD; HD 384.5.537 S2: 1998)

HRN HD 60364-5-54: 2012 — Niskonaponske elektricne instalacije — 5-54. dio: Odabir i ugradba
elektricne opreme — Uzemljenja i zastitni vodici — (IEC 60364-5-54:2011; HD 60364-5-54:2011)

HRN HD 384.5.551 S1: 1999 — Elektri¢ne instalacije zgrada — 5. dio: Odabir i ugradba elektricne opreme
—55. poglavlje — Druga oprema —551. odjeljak: Niskonaponski elektri¢niizvori (IEC 60364-5-551: 1994,
HD 384.5.551 S1: 1997)

HRN HD 60364-5-559: 2007 — Elektri¢ne instalacije zgrada — 5-55. dio: Odabir i ugradba elektri¢ne
opreme — Druga oprema — Svjetiljke i instalacije rasvjete (IEC 60364-5-559: 2001 MOD;HD 60364-5-
559: 2005)

HRN HD 384.5.56 S1: 1999 — Elektri¢ne instalacije zgrada — 5. dio: Odabir i ugradba elektri¢ne opreme
—56. poglavlje: Opskrbe za sigurnosne svrhe (IEC 60364-5-56: 1980,MOD; HD 384.5.56 S1: 1985)

HRN HD 60364-7-701: 2007 — Niskonaponske elektri¢ne instalacije — 7-701. dio: Zahtjevi za posebne
instalacije ili prostore — Prostor s kadom ili tusem (IEC 60364-7-701: 2006 MOD; (HD 60364-7-701:
2007)
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HRN HD 384.7.702 S2: 2004 — Elektri¢ne instalacije zgrada — 7. dio: Zahtjevi za posebne instalacije ili
prostore — 702. odjeljak: Bazeni za plivanje i drugi bazeni (IEC 60364-7-702: 1997;HD 384.7.702 S2:
2002)

HRN HD 60364-7-703: 2007 — Elektri¢ne instalacije zgrada — 7-703. dio: Zahtjevi za posebne instalacije
ili prostore — Sobe i kabine sa sauna grija¢ima (IEC 60364-7-703: 2004;HD 60364-7-703: 2005)

HRN HD 60364-7-704: 2007 — Niskonaponske elektri¢ne instalacije — 7-704. dio: Zahtjevi za posebne
instalacije ili prostore — Instalacije gradilista i rusilista (IEC 60364-7-704: 2005 MOD; HD 60364-7-704:
2007)

HRN HD 60364-7-705: 2007 — Niskonaponske elektri¢ne instalacije — 7-705. dio: Zahtjevi za posebne
instalacije ili prostore — Poljodjelske i vrtlarske prostorije (IEC 60364-7-705: 2006 MOD;(HD 60364-7-
705: 2007)

HRN HD 60364-7-706: 2007 — Niskonaponske elektri¢ne instalacije — 7-706. dio: Zahtjevi za posebne
instalacije ili prostore — Vodljivi prostori s ogranicenom slobodom kretanja (IEC 60364-7-706: 2005
MOD; HD 60364-7-706: 2007)

HRN HD 60364-7-708: 20XX — Niskonaponske elektri¢ne instalacije zgrada

7-708. dio: Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore — Kampovi ili slicni prostori (IEC 60364-7-708:
2007, MOD; HD 60364-7-708: 2009)

HRN HD 60364-7-709: 20XX — Niskonaponske elektri¢ne instalacije — 7-709. dio: Zahtjevi za posebne
instalacije ili prostore — Marine i slicni prostori (IEC 60364-7-709: 2007, MOD; HD 60364-7-709: 2009)

HRN IEC 60364-7-710: 2004 — Elektri¢ne instalacije zgrada — 7-710. dio: Zahtjevi za posebne instalacije
ili prostore — Prostori za medicinsku uporabu (IEC 60364-7-710: 2002)

HRN HD 384.7.711 S1: 2004 — Elektri¢ne instalacije zgrada — 7-711. dio: Zahtjevi za posebne instalacije
ili prostore — lzloZzbe, predstave i Standovi (prodajni stolovi) (IEC 60364-7-711: 1998, MOD; HD
384.7.711S1: 2003)

HRN HD 60364-7-712: 2007 — Elektri¢ne instalacije zgrada — 7-712. dio: Zahtjevi za posebne instalacije
ili prostore — Sustavi za sunc¢anu fotonaponsku (PV) energetsku opskrbu (IEC 60364-7-712: 2002MOD;
HD 60364-7-712: 2005)

HRN IEC 60364-7-713: 1999 — Elektri¢ne instalacije zgrada — 7. dio: Zahtjevi za posebne instalacije ili
prostore — 713. odjeljak: Namjestaj (IEC 60364-7-713: 1996)

HRN HD 384.7.714 S1: 2001 — Elektricne instalacije zgrada — 7. dio: Zahtjevi za posebne instalacije ili
prostore — 714. odjeljak: Instalacije vanjske rasvjete (IEC 60364-7-714: 1996, MOD;HD 384.7.714 S1.:
2000)

HRN HD 60364-7-715: 2007 — Elektri¢ne instalacije zgrada — 7.-715. dio: Zahtjevi za posebne instalacije
ili prostore — Instalacije rasvjete malog napona (IEC 60364-7-715: 1999, MOD; HD 60364-7-715: 2005)
HRN HD 60364-7-717: 2007 — Elektri¢ne instalacije zgrada — 7.-717. dio: Zahtjevi za posebne instalacije
ili prostore — Pokretne i prevozive jedinice (IEC 60364-7-717: 2001 MOD; HD 60364-7-717: 2004)
HRN HD 60364-7-729: 20XX — Niskonaponske elektri¢ne instalacije — 7-729. dio: Zahtjevi za posebne
instalacije ili prostore — Prolazi za pogon i odrzavanje (IEC 60364-7-729: 2007, MOD;HD 60364-7-729:
2009)

HRN HD 60364-7-740: 2007 — Elektri¢ne instalacije zgrada — 7.-740. dio: Zahtjevi za posebne instalacije
ili prostore — Privremene instalacije za objekte, zabavna sredstva i izloZbene prostore na sajmistima,
zabavnim parkovima i cirkusima (IEC 60364-7-740: 2000,MOD; HD 60364-7-740: 2006)

HRN HD 384.7.753 S1: 2004 — Elektri¢ne instalacije zgrada — 7. dio: Zahtjevi za posebne instalacije ili
prostore — 753. odjeljak: Podni i stropni sustavi grijanja (HD 384.7.753 S1: 2002)

HRN CLC/TR 50479: 2007 — Uputa za elektricnu instalaciju — Odabir i ugradba elektricne opreme —
Sustavi razvodenja(Razvodenje vodova i kabela) — Ogranicivanje zagrijavanja (porasta temperature)
spojnih sucelja (CLC/TR 50479: 2007)

HRN R064-003: 1999 — Uputa za odredivanje presjeka vodica i odabir zastitnih naprava (R064-003:
1998)

HRN HD 308 S2: 2002 — Prepoznavanje Zila u kabelima i gipkim priklju¢nim vodovima (HD 308 S2: 2001)

HRN HD 193 S2: 2001—- Naponska podrucja za elektri¢ne instalacije zgrada (IEC 60449: 1973, + am1:
1979; HD 193 S2: 1982)
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- HRN EN 61140: 2002 + Al: 2007 — Zastita od elektricnog udara — Zajednicka gledista na instalaciju i
opremu (IEC 61140: 2001+am1: 2004 MOD, EN 61140: 2002+A1: 2006)

- HRN IEC 60364-2-21 (09. 1998.) - Elektricne instalacije zgrada - 2. dio : Definicije - 21. poglavlje : Vodic
opceg nazivlja

- HRN IEC/TR3 61200-413 : 1999. 1.izd. - Upute za elektri¢nu instalaciju -413. dio : Zastita od neizravnog
dodira - Samoisklapanje napajanja

- HRN EN 62305-1:2008, Zastita od munje - 1. dio: Op¢a nacela (IEC 62305-1:2006; EN 62305-1: 2006)

- HRN EN 62305-2:2008, Zastita od munje - 2. dio: Upravljanje rizikom (IEC 62305-2: 2006; EN 62305-2:
2006)

- HRN EN 62305-3:2008, Zastita od munje - 3. dio: Materijalne Stete na gradevinama i opasnost za Zivot
(IEC 62305-3: 2006, MOD; EN 62305-3: 2006)

- HRN EN 62305-4:2008, Zastita od munje - 4. dio: Elektri¢ni i elektronicki sustavi unutar gradevina (IEC
62305-4: 2006; EN 62305-4: 2006)

- EN 50164-2 : 08-2002. - Komponente LPS. 2. dio : Zahtjevi za vodice i uzemljivace - Tehnicki propis za
sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08)

- HRN U.J1. 010/73 - Zastita pod pozZara. Ispitivanje materijala i konstrukcija. Definicije pojmova.
- DIN VDE 4102

- HRN EN 12464-1 - Svjetlo i rasvjeta - Rasvjeta radnih mjesta - 1.Dio: Radna mjesta u zatvorenim
prostorima.

- DIN VDE, IEC i CEE, ostale norme i standardi

Ostale norme:

- HRN HD 472 S1: 1998 + Ispr.1: 2008 — Nazivni naponi za niskonaponske javne elektri¢ne opskrbne
sustave (mreze) (IEC 60038: 1983 MOD, HD 472 S1: 1988 + Al: 1995+AC: 2002)

- HRN EN 60529: 2000+A1: 2008 — Stupnjevi zastite osigurani kucistima (IP kod) (IEC 60529: 1989+am1:
1999; EN 60529: 1991+corr 1: 1993+A1: 2000)

- HRN EN 50310: 2008 — Primjena mjera za izjednalivanje potencijala i uzemljenje u zgradama s
opremom informacijske tehnike (EN 50310: 2006)

- HRN EN 50173-1: 2012 — Informacijska tehnika, Genericki sustavi kabliranja — 1. dio: Op¢i zahtjevi (EN
50173-1: 2007, EN 50173-1:2011)

- HRN EN 50173-2: 2008 — Informacijska tehnika — Genericki sustavi kabliranja — 2. dio: Uredske zgrade
(EN 50179-2: 2007, EN 50173-2:2007/A1:2010/AC:2011)

- HRN EN 50173-3: 2008 — Informacijska tehnika — Genericki sustavi kabliranja — 3. dio: Industrijske
zgrade (EN 50173-3: 2007)

- HRN EN 50173-4: 2008 — Informacijske tehnike — Genericki sustavi kabliranja — 4. dio: Kuce (EN 50173-
4:2007)

- HRN EN 50173-5: 2008 — Informacijska tehnika — Genericki sustavi kabliranja — 5. dio: Podatkovni centri
(EN 50173-5: 2007)

- HRN EN 50174-1: 2008 — Informacijska tehnika-Instalacija kabliranja — 1. dio: Specifikacija instalacije i
osiguranje kakvoce (EN 50174-1: 2008)

- HRN EN 50174-2: 2008 — Informacijska tehnika — Instalacija kabliranja — 2. dio: Planiranje instalacije i
praksa unutar zgrada (EN 50174-2: 2008)

- HRN EN 50174-3: 2008 — Informacijska tehnika — Instalacija kabliranja — 3. dio: Planiranje instalacije i
praksa izvan zgrada (EN 50174-3: 2003)

Projektant:
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Ivan Muzi¢, dipl. ing. el.

2.9. PROIJEKTNI ZADATAK

Potrebno je izraditi elektrotehnicki projekt koji obuhvadéa sljedece:
- instalacije javne rasvjete obalnog pojasa
- instalacije priklju¢nica obalnog pojasa i u sklopu podiznih stupiéa
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2.10. 1ZVOD 1Z KATASTARSKOG PLANA

23/02/2021 Zajednicki informacijski sustav zemlji$nih knjiga i katastra - javna aplikacija
" ug
REPUBLIKA HRVATSKA ;
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA K.o. BASKA-NOVA, 337285
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA KRK k. br.: 1812/1

IZVOD 1Z KATASTARSKOG PLANA
Priblizno mjerilo ispisa 1: 5000
Izvorno mjerilo plana 1:1000

https://oss.uredjenazemlja.hr/public/cadServices.jsp?action=publicCadastreParcel n

List 22 od 88



Vrsta projekta: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT T.D. 20-12/20-2

UREDENJE OBALNOG POJASA NASELIA

Gradevina: BASKA — ETAPA 2A Razina razrade:| GLAVNI PROJEKT

Janka Poli¢ Kamova 101
HR-51000 Rijeka

e (8 497 Investitor: Palada 88, HR-51523 BASKA Datum: prosinac 2020.

OIB: 24078212554

Opdina Baska

www.k-tim.hr

2.11. POSEBNI UVIJETI

(AR

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO MORA,

PROMETA | INFRASTRUKTURE
UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE
LUCKA KAPETANIJA RIJEKA

51000 Rijeka, Senjsko pristaniste 3
KLASA: UP/I-360-01/19-01/33

URBROJ: 530-04-5-2-19-2

Rijeka, 19. srpnja 2019. godine

Lucka kapetanija Rijeka nadlezna temeljem ¢lanka 1. Zakona o lu¢kim kapetanijama
(NN RH broj124/97), ¢lanka 202.do 209. Zakona o opc¢e upravnom postupku (NN RH broj
53/91) i ¢lanka 175.tocka 1. Pomorskog zakoni (NN RH br. 181/04 ,76/07,146/08,61/11 i
56/13) , naputku ministarstva klase 342-05/14-01/31,Urbroj:530-03-1-14-2 od 20.listopada
2014.g.i ¢lanka 81..Zakona o gradnji (NN.RH.br.153/2013) rjeSavaju¢i po zahtjevu
investitora, kojim se traZze posebni uvjeti za zahvat u prostoru:Uredenje obalnog pojasa
naselja Baska radi izdavanja gradevne dozvole izdaje:

SUGLASNOST

Sa stajalista sigurnosti plovidbe Lucka kapetanija Rijeka suglasna je sa elaboratom za
ishodenje gradevne dozyole-idejnim projektom ZOP 75-1/18, UREDENJE OBALNOG
POJASA NASELJA BASKA izradenim po MVA d.o.o.,Marticeva 38 iz Zagreba,
investitora OPCINA BASKA,Palada 88, uz slijedece posebne uvjete:

-Nakon izgradnje objekta,a prije uporabe istog potrebno je izvrSiti hidrografsku
izmjeru akvatorija u podru¢ju zahvata sukladno ¢lanku 7. i 11. | 11a Zakona o
hidrografskoj djelatnosti (NN.RH.br. 68/98) kako bi se podaci publicirali u pomorskim
publikacijama.

Ovi posebni uvjeti mogu sluziti isklju¢ivo za daljnje aktivnosti ishodenja gradevne
dozvole. }
OBRAZLOZENJE

Uvidom u zahtjev podnosioca vidljivo je da se traze posebni uvjeti za ishodenje gradevne
dozvole za Uredenje obalnog pojasa naselja Baska , u skladu sa elaboratom ZOP:75-1/18,
izradenim po MVA d.o.0. iz Zagreba, ¢iji je investitor Op¢ina Baska.

Lucka kapetanija Rijeka smatra da se moZe udovoljiti zahtjevu jer izgradnja uz postivanje
gore navedenih uvjeta nece utjecati na sigurnost plovidbe, te je rijeSeno kao u izreci
suglasnosti.
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Protiv ove suglasnosti moZe se izjaviti Zalba Ministarstvu mora, prometa i
infrastrukture RH u roku od 15 dana od uruéenja.

Zalba se podnosi putem Lucke kapetanije Rijeka uz pristojbu od 35.00 kn po tar.br. 3.
Zakona o upravnim pristojpbama (NN RH br 8/96 , 131/97).
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HHEPSo- 0

ELEKTROPRIMORJE RIJEKA
51000 RIJEKA, Ulica V. C. Emina 2

OPCINA BASKA
Palada 88
TELEFON - 051 - 204-111 51523 Baska
TELEFAKS - 051 - 204-204
POSTA . 51000 - SERVIS
IBAN - HR8224020061400273674
>0 PRIMOR::’C.C0R

NAS BROJ | ZNAK 401200101-.......5 .00 e

PREDMET

Posebni uvjeti za izradu glavnog projekta
za zahvat u prostoru "Uredenje obalnog
pojasa naselja Baska"

-
22
i /Z —e ] VAS BROJ | ZNAK

OPCINA RASKA

JRANSKA ZUPANIJA

I T N
ST/t

Lz S e P ——

DATUM 16.10.2017.

Prema vaSem zahtjevu, na$ ur. broj 33474 od 21.08.2017., za izdavanje posebnih uvjeta u
postupku izrade glavnog projekta za gradevinu ,Uredenje obalnog pojasa naselja Baska", prema
Idejnom projektu br. 75/17 od srpnja 2017.g., izradenom u ,mikeli¢ vre$ arhitekt®® d.0.0. iz
Zagreba utvrdujemo sljedece:

u priloZenu situaciju u mj. 1:2000 urisali
elektroenergetskih vodova u zoni buducih radova,

smo poloZzaj nasih postojecih

bududi da se radovi predvidaju izvoditi i na mjestu gdje se nalaze nasi elektroenergetski
vodovi, potrebno je izraditi projekte izmjestanja i zastite istih,

projekt izmjestanja i zastite postojecih vodova potrebno je naruciti u HEP ODS d.o.0.,
Elektroprimorju Rijeka, a troskove izrade projekta te troskove zadtite i izmjestanja
vodova snosi investitor nove ceste. Radove na zastiti i izmjeStanju elektroenergetskih
vodova investitor mora ugovoriti s vlasnikom (HEP ODS d.o.0., Elektroprimorje
Rijeka),

za vrijeme izvodenja gradevinskih radova na mjestima prijelaza i priblizavanja
podzemnim elektroenergetskim vodovima obvezatna je prisutnost nadzora od
strane HEP ODS d.o.0., Elektroprimorja Rijeka. U blizini elektroenergetskih
podzemnih kabela strogo je zabranjen strojni iskop. Prije podetka izvodenja
bilo kakvih radova potrebno je zatraziti oznaavanje (identifikaciju trase)
podzemnih elektroenergetskih vodova i ugovoriti radove na zastiti i
izmjestanju elektroenergetskih vodova s HEP ODS d.o.0., Elektroprimorjem
Rijeka,

u Glavnom projektu uredenja obalnog pojasa potrebno je osigurati i nacrtati koridor u
predmetnoj gradevini za nove elektroenergetske kabele i smjestaj buducih samostojecih
razvodnih ormara (SRO). Investitor predmetnih elektroenergetskih kabela bit ¢e HEP
d.d., a za iste ¢e HEP izraditi investicijsko-tehnicku dokumentaciju s kojom ¢e i¢i u
zasebni upravni postupak,

CLAN HEP GRUPE

+ UPRAVADRUSTVA - DIREKTOR -+ NIKOLA SULENTIC -

+ TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - MB 1643991 -
+ OIB 46830600751 « UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -
* www.hep.hr +
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_/\
ponikve.krk

S ——
VODA

[ ]
Opc¢ina Baska
Palada 88
Baska

L |

Klasa:  363-01/17-22/303 Ur. broj: 2142-01/38-19/3 KRK 01. kolovoza 2019.

Predmet: Uvjeti iz vodoopskrbe, odvodnje otpadnih
voda i zbrinjavanja komunalnog otpada

Na osnovu Vaseg zahtjeva podnesenog 29. srpnja 2019. da se utvrde uvjeti za
uredene obalnog pojasa u naselju Baska, na ¢esticama k.¢. 1116/4, 1117, 1123, 1125,
1126... k.o. Baska-nova, utvrduje se:

Cijelim podru¢jem planiranog uredenja obalnog pojasa naselja Baska prolaze cijevi
javnog vodovoda i kanalizacije u vlasnis$tvu Ponikve voda d.o.o.

Prije poCetka radova potrebno je zatraZiti oznacavanje instalacija kako ne bi doslo do
ostecenja infrastrukture. Ukoliko dode do bilo kakvih o$te¢enja, trokove popravka
kvarova snositi ¢e Investitor.

Ulicom Palada prolaze vodovodne cijevi LZ DN 60 i NL DN 150. S obzirom na starost
i stanje lijevano Zeljeznih cijevi, potrebno ih je staviti van funkcije, a sve ogranke spojiti
na cijevi NL DN 150 koji prolazi obalom. Situacija u prilogu.

Predvidjeti rekonstrukciju kanalizacije s povecanjem profila po cijeloj zoni obuhvata.

Svi poklopci na $ahtama u planiranom zahvatu trebaju biti lijevano Zeljezni, a ne
prekriveni kamenom.

Uvjeti vaZe dvije godine od dana izdavanja.

\
Y Pomoénik direktora: Direktor:
y - _ PONIKVE VODA d.o. |
Neven Hrzl\c, ﬁué. spec. ing. grad. Kk Vitanske 14 —mr.sc. Ivica Plié((;gipl.ing.grad
Ut >

) /

Ponikve voda d.o.0. Vréanska 14 | 51500 Krk

telefon: 051/654-666 | fax: 051/654-602 | info@ponikve.hr | www.ponikve.hr

0IB: 64125437677 | Trgovacki sud u Rijeci, MBS: 040033437 | temelni kapital: 322.395.200,00 kuna, uplacen u cijelosti
uprava: mr.sc. lvica Plisi¢ | poslovni ratun: HR1924020061100387862 (Erste & Steiermarkische Bank d.d.),
HR6225000091101040997 (Hypo-Alpe-Adria Bank d.d.),HR4423400091110349610 (Privredna banka Zagreb d.d.)
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REPUBLIKA HRVATSKA a7 gk,
DRZAVNI INSPEKTORAT i / Ll Zﬁ 93/3-)

Sektor zupanijske sanitarne inspekcije

Sluzba za

Istru i Primorje

Ispostava Krk

KLASA: 540-02/19-03/5480

URBROIJ: 443-02-4-4-11/1-19-2
Krk, 10.08.2019.

(19319125 |

Visi sanitarni inspektor DrZavnog inspektorata, u predmetu utvrdivanja posebnih uvjeta za
..Uredenje obalnog pojasa naselja Baska™ na k.¢. 1116/4, 1117, 1123 i dr. k.o. Baska-nova u
naselju Baska, investitor Opéina Baska, na temelju ¢lanka 6. stavak (3) Zakona o Drzavnom
inspektoratu (,,Narodne novine® broj 115/18), utvrduje

SANITARNO-TEHNICKE UVJETE I UVJETE ZASTITE OD BUKE

1. U predmetnoj gradevini pri projektiranju predvidjeti opée mjere za sprecavanje i

suzbijanje zaraznih bolesti:
— osiguranjem dovoljne koli¢ine zdravstveno ispravne vode za pice,
— osiguranjem sanitarno-tehni¢kih i higijenskih uvjeta odvodnje otpadnih

voda,

— osiguranjem sanitarno-tehnickih i higijenskih uvjeta skupljanja otpadnih
tvari do konacne dispozicije.

2. U predmetnoj gradevini pri projektiranju i privodenju namjeni prostora primijeniti
odredbe:
— Zakona o zastiti puCanstva od zaraznih bolesti (..Narodne novine* br. 79/07,
113/08, 43/09, 130/17, 114/18)),
— Zakona o vodi za ljudsku potrosnju (.,Narodne novine™ broj 56/13, 64/15,
104/17, 115/18),
— Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i
planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra
pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe ("Narodne novine"

broj 125/17).

. Pri projektiranju i izboru materijala i uredaja koji dolaze u neposredan dodir s vodom
za pice (sistemi za provodenje vode za pice, cijevi, spremnici, armature), bez obzira
radi li se 0 metalnim ili polimernim materijalima primijeniti odredbe:

— Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom
(“Narodne novine™ 25/13, 114/18), a u svezi s Uredbom (EZ) br. 1935/2004
Europskoga parlamenta i Vijea od 27. listopada 2004. o materijalima i
predmetima namijenjenim neposrednom dodiru s hranom (SL L 338,
13.11.2004.).

. Gradevine za odvodnju otpadnih voda (oborinska kanalizacija), cjevovodi, crpne
stanice i druge gradevine moraju se projektirati i izvesti tako da se osigura
vodonepropusnost istih. Na mjestima krizanja s vodovodnim cijevima, sustavi za
odvod otpadnih voda moraju biti projektirani i izgradeni na nacin da se izbjegne od
kontaminacije vode za ljudsku potrodnju.
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prosinac 2020.

Oslobodeno je od placanja upravne pristojbe temeljem ¢lanka 8. stavak 1.tocka 1. Zakona o
upravnim pristojbama ( “Narodne novine™ broj 115/16).

U privitku: Idejni projekt

DOSTAVITIL:

(1> Op¢ina Baska
Baska, Palada 88
2. Pismohrana, ovdje.
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 — HRVATSKE VODE

——— VODNOGOSPODARSKI ODJEL

== 7A SLIVOVE SJEVERNOG JADRANA Telefon: 051 / 666 400
- =

——m—— 51000 Rijeka, Dure Sporera 3 Telefax: 051 / 336 947

KLASA: 325-01/19-18/0003909
URBROJ: 374-23-1-19-2
Datum: 24.07.2019

MIKELIC VRES ARHITEKTI d.0.0. Zagreb
Marticeva 38
10000 Zagreb

PREDMET: Vodopravni uvjeti za zahvat u prostoru — Uredenje obalnog pojasa naselja Baska, k.&.
1116/4, 4091, 4092, 4093 i dr. k.o. Baska-nova

MIKELIC VRES ARHITEKTI d.o.0. Zagreb, Marti¢eva 38, 10000 Zagreb, u ime investitora Op¢ina
Baska, Palada 88, 51523 Baska, podnio je zahtjev zaprimljen 22. srpnja 2019. za izdavanje vodopravnih
uvjeta za zahvat u prostoru — Uredenje obalnog pojasa naselja Baska, k.¢. 1116/4, 4091, 4092, 4093 i
dr. k.o. Baska-nova.

Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta dostavljena je sljede¢a dokumentacija:

- Idejni arhitektonski projekt, ZOP: 75-1/18, mapa: I/1V, izradio MIKELIC VRES ARHITEKT! d.0.0. Zagreb,
prosinac 2018.

- Idejni gradevinski projekt vodovoda i odvodnje, ZOP: 75-1/18, broj projekta: 396/18, mapa: IV/IV,
izradio GPZ d.d. Rijeka, veljac¢a 2019.

- RjeSenje Ministarstva zastite okolisa i energetike KLASA: UP/I-351-03/18-08/49 URBROJ: 517-03-1-1-
18-10 od 10. rujna 2018. da za zahvat — uredenje obalnog pojasa naselja Baska nije potrebno provesti
postupak procjene utjecaja na okolis i nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekolosku
mrezu.

Hrvatske vode su izdale vodopravne uvjete KLASA: 325-01/18-18/0002512 URBROJ: 374-23-1-17-8 od
05.12.2018. za zahvat u prostoru — Uredenje obalnog pojasa naselja Baska, k.¢. 4091, 4092, 4093, 4094
i dr. k.o. Baska-nova, koji se planirao u Cetiri faze, prema idejnom projektu, ZOP: 75/17, mapa: /I, i
MIKELIC VRES ARHITEKTI d.o0.0. Zagreb, srpanj 2017.

U ovim vodopravnim uvjetima zahvat se planira u dvije faze: 1A-Istocni dio Palade od Vele rive do Male
rive i 2A-zapadni dio Palade od Male rive do Setali$ta Emila Geistlicha, a izuzima se uredenje Parka
Marijan, uklanjanje postojecih zgrada i izgradnja nove zgrade jedrilicarskog kluba, $to je predmet novih
vodopravnih uvjeta pod klasifikacijskom oznakom: KLASA: 325-01/19-18/0003908.

Uvijeti SluZbe zastite od Stetnog djelovanja voda KLASA: 325-01/18-18/0002512 URBROJ: 374-23-1-18-
3 od 30.11.2018., uvjeti Sluzbe zastite za javno vodno dobro KLASA: 325-01/18-18/0002512 URBROJ:
374-23-4-18-5 od 30.11.2018. i ocitovanje Sluzbe koristenja voda KLASA: 325-01/18-18/0002512
URBROJ: 374-23-2-18-7 od 05.12.2018. zadrzavaju se i ovim vodopravnim uvjetima.

Temeljem clanka 8. st. 1. to¢ka 1. Zakona o upravnim pristojbama (NN br. 115/16), investitor je
osloboden plac¢anja upravne pristojbe.

Uvidom u raspoloZivu dokumentaciju utvrdeno je da planirani zahvat utjece na ciljeve iz ¢lanka 5.
stavak 2. i ¢lanka 46. Zakona o vodama (NN broj 66/19) te temeljem ¢lanka 158. Zakona o vodama,
Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Rijeka, izdaju

074027538
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VODOPRAVNE UVIETE

:a zahvat u prostoru — Uredenje obalnog pojasa naselja Baska, k.¢. 1116/4, 4091, 4092, 4093 i dr.
k.o. Baska-nova

Glavni projekt za planiranu gradevinu izraditi u skladu sa Zakonom o vodama, provedbenim
propisima i planovima donesenih na temelju njega, drugima vazeéim zakonima i ovim vodopravnim
uvjetima.

Odluci o zonama sanitarne zastite izvoriéta vode za pice na otoku Krku (Sluzbene novine PGZ broj
17/2007) planirani zahvat je izvan zone sanitarne zastite izvorista vode za pice.

Prema Odluci o odredivanju osjetljivih podruéja (,Narodne novine“ broj 81/10 i 141/15), planirani
zahvat nije u slivu osjetljivog podrucja.

Uvjeti SluZbe zastite od Stetnog djelovanja voda KLASA: 325-01/18-18/0002512 URBROJ: 374-23-
1-18-3 0od 30.11.2018. su:

2.1. Uvidom u priloZenu projektnu dokumentaciju- idejni projekt "Uredenje obalnog pojasa naselja
Baska", broj: 75/17, izraden od mikeli¢ vre$ arhitekti d.o.o. Zagreb, srpanj 2017.g. i uvidom u
dokumentaciju iz arhive Hrvatskih voda utvrdeno je da su u obuhvatu zahvata planiranog uredenja
obalnog pojasa zatvorene dionice i utoci bujica Gonci¢evo i Gruh.

Sukladno €&l. 126. st. 1. to¢ka 3. Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14 i1 46/18)
uz korito bujice treba ostaviti pojas od min. 10 m slobodan od svake gradnje i zapreka
(infrastrukturni objekti isl.) za nadzor, odrZavanje i intervencije na buijici.

S obzirom da je podrudje planirane gradnje u urbaniziranom podrucju, dozvoljava se odstupanje
sukladno €l. 126. st. 2. Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14 i 46/18), te je
gradnja dozvoljena na udaljenosti manjoj od 10 m od ruba korita bujice, ali ne manjoj od 3 m.
Ovako formiran pojas mora ostati slobodan od svake gradnje i zapreka.

Prilikom daljnje razrade projektne dokumentacije za uredenje obale treba dati detaljne nacrte i
presjeke iz kojih je vidljiv situacijski i visinski poloZaj planiranih zahvata u odnosu na kanale bujice
i pojas za odrZavanje, te predvidjeti nacin izvodenja radova kojim ¢e se osigurati stati¢ka stabilnost
i sigurnost kanala bujica.

Ukoliko je zbog projektnih rjesenja i nacina gradnje potrebno zadiranje u konstrukciju zatvorenog
korita vodotoka, po zavrietku gradnje kanal vodotoka u svemu dovesti u prvobitno stanje. U
glavnom projektu dati detaljne nacrte, proracune i opise izvodenja radova na ovim dionicama
zahvata.

2.2. Bujice Gonci¢evo i Gruh sluZe i kao kolektori oborinske odvodnje, te su sukladno €l. 125.
Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14i46/18) u smislu gradenja i odrzavanja
u nadleZnosti jedinice lokalne samouprave.

2.3. Eventualna kriZzanja infrastrukturnih cjevovoda i kabela sa kanalima bujica Gonci¢evo i Gruh
izvesti na na¢in da kota tjemena zastitne cijevi cjevovoda i kabela bude min 1,0 m ispod kote
nivelete korita bujice. Rje3enje prijelaza predvidjeti na nacin da tijekom radova polaganja cijevi i
kasnijim kori$tenjem ne dode do ugroZavanja stabilnosti i sigurnosti korita odnosno do pogor3anja
postojeceg vodnog rezima.

Kod daljnje razrade projektne dokumentacije treba dati detaljne nacrte i presjeke iz kojih je vidljiv
situacijski i visinski poloZaj trase cjevovoda i kabela i svih gradevina na cjevovodu u odnosu na
korita bujica sa naznacenim propisanim pojasom uz korito.
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2.4. Po zavr3etku radova korita i prostor uz korita treba dovesti u prvobitno stanje i osloboditi svih
materijala, privremenih gradevina i slicnog da se omoguéi nesmetano tecenje.

2.5. Prilikom izvodenja gradevinskih radova zabranjuje se odlaganje materijala u korita bujica i u
prostor uz korita.

2.6. Planirani zahvat je u podrucju plavljenja mora, éemu treba prilagoditi projektna rje$enja i nacin
gradnje. Sav rizik i Stete od plavljenja, bilo tijekom gradnje, bilo u vrijeme kori$tenja, snosi
investitor, odnosno vlasnik gradevine i ne ostvaruje pravo na naknadu $tete.

2.7. Radovima gradnje ne smije se povecati erozija, pa sve zahvate treba izvoditi na nacin da
tijekom gradnje ili nakon nje ne dode do poveéane povrsinske ili linijske erozije.

2.8. Prije poletka gradnje investitor je o tome duZan pisano obavijestiti Hrvatske vode VGI Rijeka,
Verdieva 6 te zatraZiti stru¢ni nadzor nad provodenjem uvjeta iz vodopravnih akata, u skladu sa
¢l. 186. Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14 i 46/18).

3. Uvjeti SluZbe zastite za javno vodno dobro KLASA: 325-01/18-18/0002512 URBROJ: 374-23-4-18-5
od 30.11.2018. su:
Uz uvodno oznaceni zahtjev dostavljena je popratna dokumentacija:
-Idejni projekt po ,mva“ iz srpnja 2017.g.
Cestice sadrfane na naslovnici Idejnog projekta nisu svojstva sukladna odredbama
€l.11.st.1.Zakona o vodama (NN 153/09 i dalje) pa nije moguce daljnje postupanje investitora
sukladno odredbama ¢l.16.Zakona o vodama (NN 153/09 i dalje) — za vodotoke Goncitevo i
Gruhovo u obalnom podrucju nije izvrieno formalno izdvajanje javnog vodnog dobra iz pomorskog
dobra.
Naime, odredbama ¢1.16..Zakona o vodama (NN 153/09 i dalje) uredena je opéenito moguénost
koriStenje javnog vodnog dobra i za gospodarske potrebe ukoliko je ispunjen preduvjet formalna
pripadnost vlasnidtvu Republike Hrvatske javno vodno dobro u opéoj uporabi na upravljanju
Hrvatskih voda.
Nastavno pojedinacno koriStenje javnog vodnog dobra za gospodarske potrebe uredeno je i

-Odlukom o visini naknade najma, zakupa, sluznosti i gradenja na javnhom vodnom dobru (NN
89/10i88/11)

-Odlukom, Hrvatskih voda Klasa:325-01/13-16/32 Ur.broj:374-1-10-14-145 od 20.03.2014.g., o
utvrdivanju druge izmijenjene verzije uvjeta za davanje prava najma, sluZnosti i gradenja na
javnom vodnom dobru

sve dostupno i na www stranicama Hrvatskih voda — javno vodno dobro

4. Ocitovanje Sluzbe koriStenja voda KLASA: 325-01/18-18/0002512 URBROJ: 374-23-2-18-7 od
05.12.2018. je:

Idejnim projektom Uredenje obalnog pojasa naselja Baska dobro je obradeno uredenje postojecih
izvora Perila. lako izvori nisu predvideni za javnu vodoopskrbu, a njihova javna namjena je u
nadleZnosti Opcine, Sluzba koriStenja nema posebnih zahtjeva.

5. Uglavnom projektu prikazati, opisno i graficki planiranu gradevinu sa sustavom odvodnje otpadnih
voda (sanitarna, oborinska i dr.), vodoopskrbom i dr. te s pripadajuéim objektima i prijemnicima,
potrebnim proraunima i dr. te sa spojem sustava odvodnje otpadnih voda i vodoopskrbe na
postojeci/planirani sustav i dr. prema uvjetima i suglasnosti isporucitelja vodne usluge.

074027538
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Dokument pripre;ula:

Dr.sc. Danila Lozzi-Kozar, dipl.ing.grad.

Sanitarne otpadne vode prikljuciti na javni sustav odvodnje, prema uvjetima i suglasnosti
isporucitelja vodne usluge, odnosno rijesiti sukladno Odluci o odvodnji i proci$¢avanju otpadnih
voda na podruéju Opcine Baska (Sl.n PGZ 10/02).

Oborinske i povrsinske vode s neizgradenog gradevinskog zemljidta, zelenih povr3ina i javno-
prometnih povrsina ako su kanalizirane putem otvorenih ili zatvorenih kanala, mogu se ispustati u
obalno more samo preko pjeskolova ili ugradenih slivnika s taloZznikom te hvatac¢a masti i ulja,
sukladno Odluci o odvodnji i procis¢avanju otpadnih voda na podrucju Opéine Baska.

Investitor je duZan na tehnickom pregledu objekta povjerenstvu predoditi dokaz o provedenom
ispitivanju vodonepropusnosti izvedenog sustava odvodnje otpadne vode, prema vaiecom
propisima.

U glavnom projektu treba predvidjeti i druge odgovarajuce mjere kako izvodenjem radova za koje
se izdaju ovi Vodopravni uvjeti ne bi doslo do $teta i nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske
interese.

Sukladnost glavnog projekta s ovim vodopravnim uvjetima utvrduje se prema ¢l. 163. st. 1. to¢. 1.
Zakona o vodama kao potvrda glavnog projekta u skladu s propisima o gradnji, ako je glavni projekt
sukladan izdanim vodopravnim uvjetima. Uz zahtjev je potrebno dostaviti glavni projekt u pisanom
obliku i u digitalnom obliku (CD) u pdf. formatu koji ostaje u spisu predmeta, a glavni projekt u
pisanom obliku se vraéa podnositelju zahtjeva. U glavni projekt uvezati vodopravne uvjete.

Vodopravni uvjeti se mogu izmijeniti zbog promjene osobe korisnika ili naziva korisnika ili radi
produljenja roka vazenja, sukladno ¢lanku 158. Zakona o vodama.

e

Dostaviti:

':"PE“S\’@

Naslovu

Opcina Baska, Palada 88, 51523 Baska
VGl Rijeka

Sluzbi, ovdje

Arhiva, ovdje

Na znanje:

6.

vodopravni.akti@mzoe.hr

074027538
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REPUBLIKA HRVATSKA

[
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA 3¢ /-1 / [7-01(G | ©O31- /|
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZASTITE | Dzt — T 1
PODRUCNI URED CIVILNE ZASTITE RIJEKA B _—
SLUZBA INSPEKCIJSKIH POSLOVA Lo 77 7l

Broj: 511-09-21/1-3864/2-2019. SAK
Rijeka, 16.08.2019. god.

PRIMORSKO — GORANSKA ZUPANIJA
OPCINA BASKA
Jedinstveni upravni odjel
Baska, Palada 88

Predmet: zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta gradenja,
- odgovor, dostavlja se

Povodom zahtjeva investitora Opéine Baska, Baska, Palada 88, u podnesku
zaprimljenom 25.07.2019. god., zatraZzeno je od Ravnateljstva civilne zastite, Podrucnog
ureda civilne zastite Rijeka, Sluzbe inspekcijskih poslova, izdavanje posebnih uvjeta gradenja
iz podrucja zastite od pozara za uredenje obalnog pojasa naselja Baska, na k.€.1116/4,
1123, 1125 i dr. k.0. Baska — nova i dijelovi k.. 2593/4 i 2593/5 k.o. Baska.

Uvidom u dostavljen Idejni projekt broj 75-1/18, izraden u prosincu 2018. godine od
tvrtke Mikeli¢ Vre$ arhitekti d.0.0. Zagreb, odgovorni projektant Marin Mikeli¢, dipl. ing. arh.,
utvrdeno je da se predmetni zahvat odnosi na zahvate u prostoru navedene u ¢&lanku 2.
Pravilnika o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadlezno za zastitu od pozara ne sudjeluje
u postupku izdavanja rieSenja o uvjetima gradenja, odnosno lokacijske dozvole (,Narodne
novine*, br. 115/11).

U svezi s navedenim obavjestavamo vas da Ravnateljstvo civilne zastite, Podrucni

ured civilne zastite Rijeka, Sluzba inspekcijskih poslova, ne izdaje posebne uvjete gradenja
iz podrucja zastite od pozara, odnosno ne sudjeluje u postupku izdavanja rieSenja o uvjetima
gradenja, odnosno lokacijske dozvole za gradevine navedene u odredbama Pravilnika o
zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadlezno za zastitu od pozara ne sudjeluje u postupku
izdavanja rje$enja o uvjetima gradenja, odnosno lokacijske dozvole.
Kako za navedene gradevine ovo tijelo ne izdaje posebne uvjete gradenja iz podrucja zastite
od pozara, proizlazi da za iste gradevine ne izdaje niti potvrde da je glavni projekt izraden
sukladno posebnim uvjetima zastite od pozara, odnosno ne sudjeluje u postupcima
ishodenja gradevinskih dozvola, niti sudjeluje u postupcima ishodenja uporabnih dozvola.

S postovanjem,

Dostaviti: 7 VODITELJ SLUZBE
/4. Naslovu, , * 'i&‘(?('c‘,«,(
2. Pismohrana-ovdije. Zlatkoﬁukéa
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O A BASKA
Pl 08 ogi-gpg A
REPUBLIKA HRVATSKA lérl—o/’ ey i | ! |
MINISTARSTVO KULTURE - /'} e /f 1T oY% Vi
Uprava za zastitu kulturne bastine = g ' |
Konzervatorski odjel u Rijeci 232 F} *g/ S | |
KLASA: 612-08/17-23/3988
URBROJ: 532-04-02-11/1-19-8
Rijeka, 03.04.2019.
OPCINA BASKA
Jedinstveni upravni odjel
Palada 88

51523 Baska

Predmet: Uredenje obalnog pojasa naselja Baska
- misljenje, daje se

Povodom vaSeg zahtjeva zaprimlienog u pisarnici ovog odjela
22.03.2019.g. obavjestavamo vas da je priloZzeni idejni projekt uredenja
obalnog pojasa naselja Baska izraden od strane ,Mikeli¢ Vre$ arhitekti* d.o.o.
iz Zagreba, Marticeva 38, projekt broj ZOP: 75-1/18 od prosinca 2018.g.
izraden u skladu s posebnim uvjetima zastite kulturnog dobra broj klasa: 612-
08/17-23/3988, ur.broj: 532-04-02-11/5-17-2 od 10. svibnja 2018.g.

Prije po¢etka radova ovom odjelu treba dostaviti na uvid i ovjeru glavni
projekt predmetnih radova, uskladen s gore citiranim idejnim projektom i
posebnim uvjetima zastite kulturnog dobra.

Po ovlastenju ministrice
Procelnica:

A -
dr.sc. Biserka Dumbovié-Bilusié

Dostavlja se:
1. Pismohrana
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{ AL B e
, 12.:05-2019
REPUBLIKA HRVATSKA ; Z‘B
PRIMORSKO-GORANSKA ZUPANIJA | /~F/ 1P ~o/ (3 Qj/j /
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO [
UREDENJE, GRADITELJSTVO LO9/-/% 11D | ]
| ZASTITU OKOLISA S

KLASA: 351-04/19-01/26
URBROJ: 2170/1-03-08/7-19-2
Rijeka, 1. kolovoza 2019.

MINISTARSTVO ZASTITE OKGLISA | ENERGETIKE
Uprava za zas
Radnic

10000 Zagreb

PREDMET: Utvrdivanje posebnih uvjeta zastite prirode za zahvat uredenja
obalnog pojasa naselja Baska,
- dostava na nadlezno postupanje

Postovani,

Ministarstvo zastite okoliSa i energetike provelo je postupak ocjene o potrebi
procjene utjecaja na okoli§ za zahvat uredenja obalnog pojasa naselja Baska, koji se
vodio pod KLASOM: UP/I 351-03/18-08/49.

Nakon $to je taj postupak proveden, ovaj je Upravni odjel temeljem zahtjeva
Opc¢ine Baska 28. studenoga 2018. za navedeni zahvat izdao posebne uvjete zastite
prirode, i to sukladno tada vaze¢em Zakonu o zastiti prirode (,Narodne novine* br.
80/13) koji je u Elanku 23. stavku 1. podstavku 2. propisivao da nadlezno Zupanijsko
upravno tijelo utvrduje uvjete zastite prirode prije pokretanja postupka lokacijske
dozvole ili tijekom postupka izdavanja lokacijske dozvole za zahvate izvan granica
gradevinskog podrugja.

Medutim, nakon ishodenja posebnih uvjeta, Opc¢ina Baska je iz obuhvata
navedenoga zahvata izostavila izgradnju pozornice u moru, te je kao zaseban zahvat
i projekt izdvojila zahvat uredenja parka Marjan, uklanjanje postoje¢ih zgrada i
izgradnju jedrili¢arskog kluba, te je ovome tijelu 25. srpnja 2019. podnijela novi zahtjev
za izdavanje posebnih uvjeta zastite prirode za zahvat uredenja obalnog pojasa
naselja Baska koji sada ne uklju¢uje spomenute izostavljene elemente.

S obzirom da je odredbama ¢lanaka 23. i 29. stavka 1. tocke 1. sada vazeceg
Zakona o zaétiti prirode (,Narodne novine" br. 80/13, 15/18 i 14/19) propisano da
Ministarstvo zastite okoli$a i energetike utvrduje posebne uvjete za zahvate za koje je
ono provelo postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okolis, a $to je ovdje slucaj,
to Vam sukladno odredbi ¢lanka 18. stavka 1. Zakona o opéem upravnom postupku
(,Narodne novine“ br. 47/09), dostavljamo predmetm zahtjev za utvrdlvanje posebnih
uvjeta na nadlezno postupanje.

S postovanjem, - (f QZ :
| / : - Prd Inica /
2{ ) v/l'! él @ ( < [
izv.pr ‘Qf r. smﬂ(walj htar-Jurkovnc dipl.ing.grad.
\ | ; y

/s

List 38 od 88



p Vrsta projekta: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT T.D. 20-12/20-2
m - tlm UREDENJE OBALNOG POJASA NASELJA

Gradevina: BASKA — ETAPA 2A Razina razrade:| GLAVNI PROJEKT

Janka Poli¢ Kamova 101

HR-51000 Rijeka

Opcina Baska
ﬁif(»@(f_)tsi;shsrs 497 Investitor: Palada 88, HR-51523 BASKA Datum: prosinac 2020.
www.k-tim..hr OIB: 24078212554
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1. Naslovu
2. U spis

znanje:
@‘:Dpéina Baska, Jedinstveni upravni odjel, Palada 88, Baska, n/p pro&elnika Mladena
ero
2. Primorsko-goranska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo i
zastitu okoli$a, Ispostava u Krku, Trg bana Jelagi¢ca 3, Krk, n/p voditelja Ispostave,
Vlade Kirin¢i¢a, dipl.ing.grad.
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REPUBLIKA HRVATSKA ' C K= Hlﬂr —
MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA
| ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnicka cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149
KLASA: 612-07/19-63/331
URBROJ: 517-05-2-2-19-2
Zagreb, 14. kolovoza 2019.
OPCINA BASKA
Jedinstveni upravni odjel
Palada 88
51523 Baska

PREDMET: Uredenje obalnog pojasa naselja Baska
- oCitovanje, daje se

Veza vaSa KLASA: 361-01/17-01/4, URBROJ: 2142-03-03/3-1-19-93 od 22. srpnja 2019.

Primorsko-goranska zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu
okolisa, dopisom od 1. kolovoza 2019. godine (KLASA: 351-04/19-01/26, URBROJ:
2170/1-03-08/7-19-02) proslijedila je u nadlezno postupanje Ministarstvu zastite okolisa i
energetike, Upravi za zastitu prirode va$ zahtjev kojim trazite izdavanje posebnih
uvjeta/uvjeta zatite prirode u postupku ishodenja lokacijske dozvole za zahvat Uredenje
obalnog pojasa naselja Baska na k.&.br. 1116/4, 1117, 1123, 1125, 1126, 1706, 1791/2,
1792/1, 1972/2, 1812/1, 1812/2, 1813, 4091, 4092, 4093, 4094, 4695, dijelovi k.c.br. 1104,
1116/2, 1790/2, 1816/1, 1816/2, 4096/1 i 4114, sve k.o. Baska-nova te dijelovi k.&.br. 2593/4
i2593/5, sve k.o. Baska. Uz zahtjev je dostavljen Idejni arhitektonski projekt (ZOP: 75-1/18,
Mapa I/IV) koji je u prosincu 2018. izradio MIKELIC VRES ARHITEKTI d.0.0. iz Zagreba,
Marticeva 38.

Za planirani zahvat proveden je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoli§ u
okviru kojeg je provedena i prethodna ocjena prihvatljivosti za ekolosku mrezu te je
Ministarstvo zastite okolisa i energetike 10. rujna 2018. donijelo rjesenje (KLASA: UP/I 351-
03/18-08/49, URBROJ: 517-03-1-1-18-10) da za planirani zahvat nije potrebno provesti
postupak procjene utjecaja na okolis, kao niti postupak glavne ocjene prihvatljivosti za
ekolosku mrezu.

Temeljem odredbe clanka 23. stavka 1. podstavka 1. Zakona o zatiti prirode (Narodne
novine, br. 80/13, 15/18, 14/19), a nakon uvida u dostavljeni idejni projekt, Uprava za zastitu
prirode Ministarstva zastite okoli$a i energetike, nema posebnih uvjeta/uvjeta zastite prirode
za planirani zahvat.

-“‘_—'\
2-POMOCNIK MISTRA
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HAKOM

KLASA: 361-03/19-01/5580
URBROJ: 376-05-3-19-2
Zagreb, 25. srpnja 2019.
Mikeli¢ Vre§ Arhitekti d.o.o.
Martic¢eva 38
10000 Zagreb

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Investitor: Opc¢ina Baska

Gradevina: Uredenje obalnog pojasa naselja Baska
Lokacija: Baska

Veza: Vas zahtjev od 12. srpnja 2019.

Postovani,

Hrvatska regulatorna agencija za mreZne djelatnosti, sukladno trazenju Naslova, izdaje
posebne uvjete gradnje predmetne gradevine kako slijedi:

1. Projektant je obvezan od infrastrukturnih operatora (popis u privitku) pribaviti izjavu o
polozaju elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (dalje:
EKI) unutar zone zahvata. Ukoliko je utvrdeno da u planiranoj zoni zahvata postoji
EKI projektant mora glavnim projektom predvidjeti zastitu (ili premjeStanje) navedene
infrastrukture u zoni zahvata sukladno odredbama iz ¢l. 26. Zakona o elektronickim
komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje ZEK) i
Pravilniku o nadinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske
infrastrukture i druge povezane opreme, zaStitne zone i radijskog koridora te
obvezama investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13; dalje: Pravilnik, poveznica).

2. Ukoliko se temeljem izjava operatora o polozaju EKI utvrdi da u zoni zahvata ne
postoji EKI, projektant je obvezan u projektu predvidjeti koridor ili trasu za kabelsku
kanalizaciju sukladno dokumentu prostornog plana, koji je uskladen s odredbama
Uredbe o mjerilima razvoja elektroni¢cke komunikacijske infrastrukture i druge
povezane opreme (NN br. 131/12, poveznica) i odredbama Pravilnika o tehni¢kim
uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN br. 114/10 i 29/13, poveznica). Postojeca EKI
treba biti ucrtana u situacijski prikaz.

3. Ukoliko se radi o gradnji svjetlovodne distribucijske mreze, projektant mora osim
spomenutih propisa primijeniti odredbe Pravilnika o svjetlovodnim distribucijskim
mrezama (NN br. 57/14, poveznica).

4. Prilikom podnosenja zahtjeva za potvrdu glavnog projekta, zahtjevu se prilazu
ishodene izjave od operatora.

premijestiti elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu u svrhu
izvodenja radova ili gradnje nove gradevine, investitor radova ili gradevine obvezan je, o
vlastitom troku, osigurati zastitu ili premje$tanje elektronicke komunikacijske infrastrukture i
druge povezane opreme koja je izgradena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U
protivnom, troSak njezine zastite ili premjeStanja snosi infrastrukturni operator.

Nadalje, prema ¢lanku 6. stavku 5. Pravilnika, u slucaju potrebe izmicanja ili zastite postojece
EKI ili elektroni¢kog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika ili
korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje nove

HRVATSKA REGULATORNA AGENCLA ZA MREZNE DJELATNOSTI
Roberta Frange3a Mihanovica 9, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Fax: (01) 7007 070 / www.hakom.hr

i
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komunalne infrastrukture, razliite vrste objekata ili radova na postojecoj komunalnoj \
infrastrukturi ili postojecem objektu, a:
L. infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV.
. Investitor mora izraditi projekt ili tehni¢ko rjeSenje za zastitu predmetne EKI/EKV.
. Sve troskove izrade tehnickog rjeSenja zastite, materijala, radova, stru¢nog nadzora i
ostalog nuznog za realizaciju tehni¢kog rjeSenja snosi investitor.
II. infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:
. Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehnicko rjesenje za zastitu predmetne
EKI ili EKV.
. Sve troskove izrade tehni¢kog rjeSenja zastite, materijala, radova, stru¢nog nadzora i

ostalog nuznog za realizaciju tehni¢kog rjesenja snosi infrastrukturni operator.*
Takoder, prema ¢lanku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operator obvezan je u odgovoru

na zahtjev investitora/projektanta priloziti uporabnu dozvolu za predmetnu EKI ukoliko je ista
izdana.

S postovanjem,

RAVNATELJ
‘P. OJ’ ZcmLh ‘e £

HRVATSKA ReGL £7
ZA MRE LATNOST  Mr-s¢ Miran Gosta

Roberta Frangesa Mihanovi¢a g
4 ZAGRES

RUA AGENCIA

Privitak (1)
1. Popis operatora

Dostaviti:
1. Naslovu preporuc¢eno
2. U spis
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ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

T.D. 20-12/20-2

4 Vrsta projekta:
13- tim

Gradevina:

Janka Poli¢ Kamova 101

UREDENJE OBALNOG POJASA NASELIA
BASKA — ETAPA 2A

Razina razrade:| GLAVNI PROJEKT

HR-51000 Rijeka

+385 (0)51 858 497 .
info@k-tim.hr Investitor:
www.k-tim.hr

Opcina Baska
Palada 88, HR-51523 BASKA
OIB: 24078212554

Datum: prosinac 2020.

Optima

TELEKOM

Mikeli¢ Vres$ Arhitekti d.o.o.
Marticeva 38
10000 Zagreb

Broj: OT-51-633/19

Datum obrade: 12.07.2019.

oT-0ptima Telekom d.d., Bani 754, Buzin, 10010 Zagreb
IBAN HR3023600001101848050 OIB 36004425025

KONTAKT CENTAR 0800 0088 /www.optima.hr
info@optima-telekom.hr

Predmet: Izjava o poloZaju EK infrastrukture u zoni zahvata

Postovani,

dana 12.07.2019. zaprimili smo Va$ zahtjev za o¢itovanjem o poloZaju elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture u zoni zahvata

sa sljedeéim opisom:

Uredenje obalnog pojasa naselja Baska investitora Op¢ina Baska

Na Vas zahtjev izjavljujemo da OT-Optima Telekom d.d. na katastarskim ¢esticama

k.&. 2593/4, 2593/5, k.0. Baska, p.u. Krk. k.& 17921, 1792/2, 1812/1, 1812/2, 1813, 4091, 4092, 4093, 4094, 4095, 1104,
1116/2, 1790/2, 1816/1, 1816/2, 4096/1, 4114, 1116/4, 1117, 1123, 1125, 1126, 1706, 1791/2, k 0. Baska-nova, p.u. Krk.

nema izgradenu vlastitu elektronicku komunikacijsku infrastrukturu.

S postovanjem,

Kontakt email: EKI-izjave@optima-telekom.hr
Trajanje ove izjave je 12 mjeseci od datuma izdavanja.

Ovaj dokument je valjan bez potpisa i pecata.

OT - Optima Telekom d.d.
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www.k-tim.hr OIB: 24078212554

Al Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1
HR-10000 Zagreb
Alhr

Mikeli¢ Vres Arhitekti d.o.o.
Marti¢eva 38
10000 Zagreb

Datum: 22.07.2019.

PREDMET: IZJAVA O POLOZAJU ELEKTRONICKIH
KOMUNIKACIJSKIH KABELA
- odgovor — dostavlja se;

Postovani,

primili smo Va$ dopis vezan za poloZaj nase infrastrukture u zoni zahvata izgradnje
gradevine: UREDENJE OBALNOG POJASA NASELJA BASKA, na k.¢.br.1116/4, 1117, 1123,
1125, 1126, 1706, 1791/2, 1792/1, 1792/2, 1812/1, 1812/2, 1813, 4091, 4092, 4093,
4094, 4095, dijelovi k.¢.br. 1104, 1116/2, 1790/2, 1816/1, 1816/2, 4096/1 i 4114 sve
k.o. Baska-nova te dijelovi k.¢.br. 2593/4 1 2593/5, sve k.o. Baska.

Izjavljujemo da u zoni zahvata nemamo poloZenu svoju infrastrukturu.
S postovanjem.

Za Al Hrvatska d.o.o.
Odjel projektiranja fiksne mreze i dokumentacije

1

Al Hrvatska d.o.c.
Vrtni put1-10 000 Zagreb

004

Al Hrvatska d.o.0., pp 470, 10002 Zagreb / Tel +385 1 46 91 091 / Fax + 385 146 91 099 / E-mail office@A1.hr

Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, Ziro racun: 2484008-1100341353 / IBAN: HR3424840081100341353

Jiti Dvorjan¢ansky, ¢lan Uprave / Johannes Kandera, ¢lan Uprave / Trgovacki sud u Zagrebu, MBS 080253268 / OIB: 29524210204
temeljni kapital: 454.211.000,00 kn, uplacen u cijelosti
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Opcina Baska
ﬁis@(lg)tsléshis 497 Investitor: Palada 88, HR-51523 BASKA Datum: prosinac 2020.

OIB: 24078212554

www.k-tim.hr

Hrvatski Telekom d.d.

Odjel za elektroni¢ko komunikacijsku infrastrukturu (EKI)
Adresa: Harambasiceva 39, Zagreb

Telefon: +385 14918 658

Telefaks: +385 14917 118

K-TIM d.o.o0.
Projektiranje
Delta 3
51000 Rijeka

omaka  G4-71956494-23
Kontaktosoba - Drazen PiSkur
Telefon - +385 98 286 994
bawm  19.07.2023.
nastamona | Jredenje obalnog pojasa Baska na K.C. 1791/2, 1116/4, 1117, 1123, 1125, 1126, 1706 i

druge K.O. Baska — nova
INVESTITOR: Op¢ina Baska (OIB: 24078212554)

Temeljem Vasdeg zahtjeva te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz podrugja obuhvata, izdajemo Vam

IZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. U interesu zastite postoje¢e EKI u vlasnistvu Hrvatskog Telekoma d.d. (dalje: HT), a koja je sukladno Zakonu o
elekironickim komunikacifama (dalje: ZEK) od interesa za Republiku Hrvatsku, u prilogu dostavljamo izvadak iz
dokumentacije podzemne i nadzemne EKI za predmetni zahvat u prostoru. Detaljnije informacije o trasi
nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.

2. Sukladno Pravilniku o naéinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i
povezane opreme, zastitne zone i radjjskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (dalje: Pravilnik)
mjesta kolizije utvrduju se i dokumentiraju na nadin da se opseg predmetnog zahvata prikazuje rjesenjima
zastite ifili izmjestanja. Za izradu tehnicko-tehnoloskog riesenja zastite i/ili izmjestanja potrebno je od HT-a
zatraziti dodatne podatke o EKI putem kontakt osobe havedene u ovoj Izjavi. Sukladno Zakonu o prostornom
uredenju potrebno je dati prednost rieSenjima zastite EKI umjesto izmjestanju, u mjeri u kojoj je to moguée

3. Na rjesenje zastite ifili izmjestanja EKI potrebno je od HT-a pribaviti suglasnost putem web adrese https://eki-
zahtjevit.hthr, a isto rjeSenje sa suglashoséu mora biti sastavni dio glavnog i izvedbenog projekta za
predmetni zahvat u prostoru. Izvedbeni projekt kojim se razraduje rjeSenje iz glavnog projekta potrebno je
dostaviti HT-u na suglasnost najmanje 90 dana prije dana pocetka izvodenja radova unutar obuhvata EKI,
odnosno bez odgode po ishodenju potrebnih dozvola za gradnju ukoliko investitor odmah pocinje s izvodenjem
radova.

4. Ukoliko je EKI potrebno izmjestiti na lokaciju drugih katastarskih ¢estica, HT ¢e s investitorom i, po potrebi,
drugim osobama sklopiti ugovor kojim ¢e se definirati medusobna prava i obveze glede imovinskopravnih
odnosa i izmjestanja EKI.

5. Ukoliko projekt predvida izmjestanje EKI na mjestima kolizije, investitor/izvoda¢ radova je obvezan najmanje
90 dana prije poCetka izvodenja radova unutar obuhvata EKI obavijestiti HT putem e-mail adrese
izmjestanje.privatni@t.ht.hr (za fizicke osobe), odnosno zahtjev.poslovni@t ht.hr (za pravne osobe), odnosno
bez odgode po ishodenju potrebnih dozvola za gradnju ukoliko investitor odmah pocinje s izvodenjem radova
te najmanje 10 radnih dana prije pocetka izvodenja radova unutar obuhvata EKI podnijeti zahtjev za
oznadavanjefiskoléenje trase podzemne EKI putem e-mail adrese t536.mreza@t.ht.hr.
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Opdina Baska

OIB: 24078212554

Datum  19.07.2023.
Za (C4-71956494-23

Strana 2
6.

10.

1.

12

13.

14.

15

Rok realizacije izmjestanja EKI ovisi o tehnickom rjesenju izmjestanja, ishodenju potrebnih dozvola i potrebi
rieSavanja imovinskopravnih odnosa radi izvodenja radova izmjestanja.

Ukoliko projekt predvida samo zastitu EKI na mjestima kolizije investitor je obvezan najmanje 10 dana prije
pocetka izvodenja radova unutar obuhvata EKI obavijestiti HT i za podzemnu EKI podnijeti zahtjev za
oznadavanje/iskoléenje trase putem e-mail adrese t536.mreza@t. ht.hr.

Tijekom izvodenja svih radova u blizini EKI potrebno je osigurati nazo¢nost ovlastenih osoba HT-a.

Radove na prespajanjima i ostale kabel-monterske radove izvodi HT ili od HT-a ovlasteni izvodad. Ukoliko je
investitor narucitelj sukladno Zakonu o javnoj nabavi i za radove na prespajanjima i ostale kabel-monterske
radove provodi postupak javne nabave, obvezan je od HT-a zatraziti tehnicke kriterije za izbor izvodaca radova
na prespajanjima i ostalim kabel-monterskim radovima.

Nakon zavréetka izvodenja gradevinskih radova, a prije uredenja javne povrsine ili asfaltiranja, HT moze
zatraziti kalibraciju cijevi i utvrdivanje stanja DTK. Ukoliko se utvrde o$tecenja, HT ¢e odmah pokrenuti
sanaciju istih na trosak investitora, a tro$ak kalibracije cijevi i utvrdivanja stanja DTK teretit ¢e investitora.

Troskovi zastite i izmjestanja raspodjeljuju se sukladno ZEK-u i Pravilniku.

Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do ostecenja EKI, izvodaé radova/investitor je
duzan odmah prijaviti HT-u na e-mail adresu t536.mreza@t.ht.hr ili na tel: 08009000.

Ukoliko investitor ne postupi sukladno Zakonu o gradnji na nadin da se glavhim projektom ne obuhvate svi
tehnic¢ko-tehnoloski aspekti zastite i/ili izmjestanja EKI te time zbog nepravovremenog ishodenja potrebnih
dozvola/suglasnosti za zastitu ifili izmjestanje EKI HT-u, investitoru ili tre¢oj osobi nastane steta, HT za istu
nece biti odgovoran te ¢e ju nadoknaditi investitor ili tre¢a osoba.

Ukoliko izvodaé radovalinvestitor ne obavijesti /nepravodobno obavijesti HT sukladno ovoj Izjavi te se time HT-
u prouzrodi Steta, izvodac radoval/investitor ¢e biti obvezan takvu stetu naknaditi.

Unistenje, oste¢enje ili ometanje u radu EKI i drugih javnih naprava je kazneno djelo kaznjivo sukladno
Kaznenom zakonu.

Ova lzjava vrijedi 24 mjeseca od datuma izdavanja, odnosno do 19.07.2025. g. i sastavni je dio Posebnih uvjeta
HAKOM-a.

S postovanjem,

Odjel za elektroni¢ko komunikacijsku infrastrukturu
Direktorica
Maja Mandi¢, dipl.iur.

Napomena: izjava je dostavljena na email: info.projekti@k-tim.hr

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PECATA

Hrvatski Telekom d.d. | Radnitka cesta 21, 10000 Zagreb | +385 1 491-1000 | www.t.nt.hr, www.hrvatskitelekom.hr
Poslovna banka: Zagrebacka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X
Nadzorni odbor: J. R. Talbot {predsjednik)

Investitor: Palada 88, HR-51523 BASKA Datum: prosinac 2020.

Uprava: Konstantinos Nempis {predsjednik), lvan Bartulovi¢, Matija Kovacevic, Boris Drilo, Natasa Rapaic, Marijana Baci¢, Sinisa Buranovic¢
Registar trgovackih drustava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR 81793146560
Temeljni kapital: 1.359.742.172 eura | Ukupan broj dionica: 78.775.842 dionica bez nominalnog iznosa
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Investitor: Palada 88, HR-51523 BASKA Datum: prosinac 2020.
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3. PRIKAZ TEHNICKIH MJERA | NORMATIVA ZASTITE NA RADU,
ZASTITE OD POZARA

3.1. PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU

3.1.1. OPCA RAZMATRANIJA ZASTITNIH MJERA

Kod zastitnih mjera razlikuju se dva osnovna tipa ugrozavanja:

- zaStitne mjere koje sprecavaju izravan dodir;
- dodatne zastitne mjere, koje trebaju stititi Covjeka od indirektnog dodira.

Prema tome elektri¢ni uredaji i postrojenja moraju biti tako gradeni, da je Covjek kod dijelova
pod naponom za vrijeme pogonskog, odnosno radnog ciklusa, zasti¢en od izravnog dodira i to
pomocu prepreka ili izolacijom.

3.1.2. TEHNICKE MJERE ZASTITE OD STRUJNOG UDARA

Zastita od slucajnog dodira dijelova pod naponom

Moguénost od slu¢ajnog dodira dijelova pod naponom elektri¢nih uredaja ne postoji s obzirom
da su svi uredaiji izolirani odnosno smjesteni u zatvorena kudista.

Zastita od indirektnog dodira

Mogucnost da se previsoki napon dodira odrzi na provodnim dijelovima elektri¢ne naprave ili
instalacije, koje ne pripadaju strujnom krugu provest ée se sustavom zastite od indirektnog
dodira u "TN-C-S" sustavu napajanja sa zastitnim uredajima diferencijalne struje ZUDS uz
izvedbu izjednaéenja potencijala.

Oznacavanje vodica treba biti u skladu norme HRN HD 308 S2:

e Zeleno-zuta boja izolacije vodic¢a za oznacavanje vodica sa zastitnom funkcijom
”PE",

e Plava boja izolacije vodiéa za oznadavanje nul vodica "N".

e Crna, smeda, siva boja za oznacavanje faznih vodica L1, L2, L3.

Sve metalne dijelove rasvjete i pribora potrebno je vezati na zastitni uzemljiva¢, na predvidena
mjesta. Za ostale dijelove potrebno je osigurati kvalitetan vodljiv spoj.
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3.1.3. VODOVI I PRIBOR

Svi predvideni energetski napojni vodovi izvode se bakrenim vodi¢ima. Svi instalacijski
vodovi izvode se vodi¢ima u klasi izolacije 0,6/1 kV izvedenih podzbukno i nadzbukno.

Svi vodovi dimenzionirani su na zagrijavanje i struju kratkog spoja prema zahtjevima
norme HRI CLC/TR 50480.

Sve spojeve izvoditi u razvodnim kutijama i spojnim kutijama koje moraju biti
mehanicki otporne, zatvorene poklopcem i opremljene vijéanim stezaljkama.

Spojevi ne smiju biti mehanicki optereceni. Sav instalacijski materijal mora odgovarati
HRN-u i uvjetima tehnickih propisa i normativa.

3.1.4. RAZVODNI ORMARI

Razvodni ormari su ¢vorna mjesta instalacije za smjestaj elektrotehnickih aparata i
opreme.

Kod izrade razvodnih ormara treba uvaziti odredbe vazecih tehnickih propisa i normi,
kao i uvjete nadleznog distributivnog poduzeda.

Razvodni ormari su mehanicki otporni, izvedeni u skladu s HRN EN 60439-1, kvalitetno
uzemljeni i imaju odgovarajudu zastitu od neizravnog dodira.

Svi razvodni ormari imaju trajno osiguran prostor za rukovanje i veéi je od 80 cm.
Odabrana oprema odgovara veli¢ini struje kratkog spoja, a smjestaj opreme je takav
da zadovoljava propisanih 40 mm razmaka golih vodi¢a pod naponom i kucista
razdjelnice, odnosno dijelova koji se Stite od izravnog dodira.

Nulti "N" i zastitni "PE" vodici prikljucivat ¢e se svaki na svoje, ali odvojeno postavljene
sabirnice.

U svaki razvodni ormar je potrebno postaviti jednopolnu / tropolnu shemu, a ispod
svakog elementa staviti natpisnu plocicu odredenog strujnog kruga s osnovnim
podacima namjene.

Na vanjskom dijelu razvodnog ormara postaviti uo€ljivu oznaku upozorenja iz koje se
jasno vidi da je uredaj sastavni dio elektroinstalacije (da je pod naponom), sa
naznakom koji je sustav zastite od indirektnog dodira proveden.
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3.1.5. ZASTITNI ELEMENTI

- Za zastitu vodova od struje kratkog spoja i preopterecenja predvidaju se zastitni
prekidaci naznacenih karakteristika okidanja i naznadenih dimenzija. lzvedba treba
odgovarati VDE 0641.

- U slucaju kvara na instalaciji dolazi do isklju¢enja onog dijela instalacije koji je u kvaru,
dok ostali dio ostaje pod naponom namijenjen svojoj upotrebi.

- Selektivnost zastite od kratkog spoja rijeSena je pravilnim odabirom osiguraca spojenih
u seriju. Osigura€, odnosno zastitni prekidac, treba prekinuti strujni krug koji je najblizi
mjestu kvara, dok ostali zastitni prekidaci u seriji ne smiju djelovati.

3.1.6. ISPITIVANJE ELEKTROINSTALACIE

- Prije stavljanja elektroinstalacije u pogonsko stanje mora se, ali prije predaje korisniku,
izvriiti kompletan pregled i ispitivanje elektroinstalacije u skladu odredbi TEHNICKOG
PROPISA ZA NISKONAPONSKE ELEKTRICNE INSTALACIJE (NN 05/10) i PRAVILNIKA O
SIGURNOSTI | ZDRAVLIU PRI RADU S ELEKTRICNOM ENERGIJOM (NN 88/12), kao i
obvezatna ispitivanja prema HRN HD 60364-6.

- Za sva mjerenja potrebno je kompletirati ispitnu dokumentaciju u 3 (tri) primjerka.

3.1.7. MIJERE ZASTITE NA RADU PRI IZVODENJU ELEKTROINSTALACIJE

- Rad na objektima treba organizirati tako da je omoguéena najveca moguca sigurnost
radnika i ostalih osoba.

- Organizirati gradiliste, skladiSni prostor te transport materijala i alata. Nabaviti
potreban alat za rad, te osigurati propisanu opremu i pribor osobnih i zastitnih
sredstava (kao npr. zastitne rukavice, zastitnu kacigu, radno odijelo itd.) za svakog
radnika.

Osiguranje gradiliSta

- Osigurati gradiliSte na nacin, da se uklone sve mehanicke prepreke koje bi mogle
smetati slobodnom kretanju djelatnika i materijala, ili bi mogle nanijeti ozljede,
osigurati sve otvore kroz koje bi se moglo opasti pri nepazljivom kretanju, na
prokopima postaviti oznake opasnosti, ograde za upozorenje, osigurati ograde na
skelama, te osigurati svjetilike za dobru rasvjetu radnog mjesta i upozorenje na
prepreke nocu.
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- Potrebno je provesti sva prometna osiguranja, postaviti zastitne ograde i znakove
upozorenja. Ako se radovi izvode uz istovremeno odvijanje prometa, potrebno je
osigurati mjesto rada sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, Pravilnika o
osnovnim tehnickim uvjetima $to se primjenjuje pri odrZavanju cesta, Pravilnika o
prometnim znakovima na cestama te Opc¢im tehnickim uvjetima za radove na cestama.

- Po zavrSetku radova potrebno je urediti okolis, prilagoditi ga prirodnom izgledu
odnosno uvjetima izgradnje objekta.

- Nakon pustanja objekta u probni pogon potrebno je izvrsiti odgovarajuc¢a mjerenja,
izdati izjave o sukladnosti i izvrsiti tehnicki pregled objekta.

- Kontrolu tehni¢kih mjera zastite na radu provode rukovoditelj gradilista, nadzorni
inZenjer.

Provesti mjere zaStite od poZara, koje se sastoje iz sljedeéeg:
e zabraniti prilaZenje vatrom upaljivim materijalima i opremi;
e  zabraniti pristup nepozvanim osobama;
e vidljivo oznaciti lako zapaljivi materijal;
e kod organizacije gradiliSta predvidjeti aparat za gasenje pozara;
e  zabraniti rad pod naponom.

Osiguranje djelatnika

Djelatnici moraju biti opremljeni odgovarajuéim alatom i priborom za nesmetanu montazu
instalacije. Isto tako moraju biti opremljeni odgovaraju¢om HTZ opremom.

Oprema gradiliSta i osobna zastitna sredstva

Navedena sredstva moraju biti u potpunosti ispravana i izradena sukladno sa pravilima zastite
na radu. Posebno je vazno da se prije pocetka rada provjeri ispravnost sredstva rada. Kao
osobna zastitna sredstva koriste se rukavice, kacige, odjeca i obuéa od izolacijskog materijala,
alati s izoliranim drSkama (npr. klijesta, odvijaci, izolirke itd.), pribor za uzemljenje i spajanje,
indikatori plina, izolacijske podloge i sl. Sva osobna sredstva moraju biti u ispravnom stanju.
Oprema gradilista, osiguranje uredaja, strojeva i ljudi moraju zadovoljavati odredbe Zakona o
zastiti na radu.

Kod izvodenja radova potrebno je koristiti:
e ispravan alat zarad;
e  zastitnu kacigu;
e radno odijelo;
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e  zaStitne rukavice i cipele;
e opasac za rad na visinama;
e |jestve, vitla i dizalice te ostalu mehanizaciju.

Osiguranje od udara el. struje

Zbog induktivnog utjecaja elektroenergetskih postrojenja ili atmosferskog praznjenja, na
kabelima ili aparatima moZe doci do pojave opasnog povisenog potencijala. Za vrijeme rada
potrebno je izolirati cijelo tijelo prema zemlji ili barem na opasnim dijelovima.

Mjere osiguranja od udara el. struje su sljedece:
e  stajati na suhim nevodljivim materijalima (izolacijski tepisi);
e upotrebljavati izolacijske rukavice;
e drzati radno odijelo suhim;
o kod rada na kabelima obvezatno uzemljiti kabele s obje strane.

Osiguranje radne povrsine i radnog mjesta

Radna povrsina predstavlja cjelokupnu gradevinu. U sklopu ove povrsSine posebno je potrebno
osigurati priru¢ne radionice i skladista za postoje¢e materijale i opremu. Sve otvore vertikala
zastiti ogradom, a alat drzati udaljen najmanje 20 cm od ruba otvora.

Osiguranje puteva za transport i evakuaciju djelatnika

Obvezatno osigurati puteve za horizontalni i vertikalni nesmetani transport materijala i
opreme. Omoguditi nesmetan pristup do nuznih izlaza za slucaj potrebne evakuacije.

Osiguranje osvjetljenja

Za nesmetano odvijanje radova obvezatno osigurati pomocéno osvjetljenje prikljuckom na
postoje¢u elektricnu mrezu gradevine, a preko odgovarajuéeg radiliSnog ormariéa sa
propisnom i ispravnom zastitom od previsokog napona dodira i struja kratkog spoja ili koristiti
postojeée razvodne ormare.
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3.1.8. PRIKAZ PRIMIJENJENIH TEHNICKIH RJESENJA ZASTITE KOJIMA OBJEKT MORA
UDOVOLJAVATI TUEKOM UPOTREBE

lzvodenje elektricne instalacije

Elektri¢ne instalacije se izvode podzbuknim i nadzbuknim polaganjem kabela tipa FG70R, NYY,
NYM, HO7V-K, NHXH FE180/E90, NHXH FE180/E30, JB-H(St)H i JE-H(St)H FE180/E30. Svaki vod
sadrzi zaseban zastitni vodic zeleno-Zute boje. Presjeci zastitnih vodi¢a su identi¢ni presjecima
faznih i nultog vodiéa u svim vodovima do 16mm?Z. Svi zastitni vodi¢i povezuju metalne mase
trosila koje u normalnim pogonskim uvjetima nisu pod naponom, sa zastitnim sabirnicama
razdjelnika i zajednickim uzemljivacem objekta.

Izvedeni sustav zasStite je TN-C-S uz primjenu zastitnih uredaja od diferencijalne struje RCD
(ZUDS).

Sustav zaStite osiguran je uredajem za automatsko isklapanje struje kvara uz obaveznu
izvedbu temeljnog uzemljivaca i glavnog izjednacenja potencijala.

Zastita od direktnog dodira elemenata pod naponom izvedena je tako da se svi neizolirani
dijelovi instalacije koji mogu biti pod naponom moraju smjestiti u razdjelnike, razvodne kutije,
sklopke, prikljucnice ili kuciSta koja svojom izolacijom i mehani¢kim svojstvima pouzdano
sprecavaju dodir.

ZaStita od preopteredenja i struja kratkog spoja izvedena je uredajima za automatsko
isklapanje pa su vodovi zasti¢eni od pregrijavanjai oStecenja izolacije.
Trajno dopustene struje vodica i kabela te vanjski utjecaji na elektri¢ni razvod odredene su

prema HRN HD 60364-5-52:2012.

Stupanj zastite elektri¢ne opreme u kuéistima izvodi se prema IEC 60730 i granskim normama
HEP-a.

Zastita od pojave prenapona u instalaciji se izvodi odvodnicima prenapona.
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Rad u beznaponskom stanju

Prije poCetka rada u beznaponskom stanju potrebno je provesti osnovne i dodatne mjere
sigurnosti.

Osnovne mjere sigurnosti:
e iskopcanje i vidljivo odvajanje od napona;
e sprjecavanje ponovnog ukapcanja;
e provjera beznaponskog stanja;
e uzemljenje i kratko spajanje;
e ogradivanje mjesta rada od dijelova pod naponom.

Rad u blizini napona

Kod izvodenja radova u blizini napona potrebno je sve radnike upozoriti na dijelove koji se
nalaze pod naponom i to¢no odrediti opseg rada i podrucje kretanja. Dijelove pod naponom
treba osigurati od slu¢ajnog neposrednog ili posrednog dodira pomocu dovoljno ¢vrstih i
pouzdano postavljenih zastitnih pregrada, ploc¢a, pokrivacai dr.

Rad pod naponom

Rad pod naponom smatra se onaj rad pri kojem se dijelovi objekta koji su pod naponom
dodiruju prema propisanom postupku. O poduzetim mjerama zastite na radu potrebno je za
vrijeme radova obavijestiti zainteresirane radne organizacije i institucije u skladu sa Zakonom
o gradniji.

Sprije¢avanje sluc¢ajnog dodira elemenata pod haponom

Zastita se provodi na mjestima gdje se radovi izvode u blizini napona.

Ogradivanje od dijelova pod naponom se izvodi:
e sizolacijskim zastitnim plo¢ama, pregradama, prekriva¢ima, naglavcimaisl.;
e ogradama i oznakama upozorenja.

Ogradivanje od dijelova pod naponom primjenjuje se onda kada postoji moguénost
priblizavanja radnika tijekom rada tijelom ili alatom dijelovima pod naponom. Ograde i oznake
upozorenja primjenjuju se radi spre€avanja zabune i zamjene iskljuéenog dijela postrojenja sa
dijelom koji se nalazi pod naponom.
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Razdvajanje strujnih krugova

Na mjestu prikljucka elektri¢ne instalacije omoguceno je razdvajanje strujnog kruga vadenjem
patrona osiguraca.

Na mjestu ugradnje elektricne opreme omoguceno je razdvajanje strujnog kruga (lokalno na
razvodnom ormaru):
e pomocu glavne sklopke u dovodu;

e pomocu upravljacke sklopke odredenog strujnog kruga.

Pregled i odrzavanje elektri¢ne instalacije valja provoditi jednom godisnje.

Opasnosti koje su prisutne pri koristenju elektricne instalacije

Opasnosti koje su prisutne pri koristenju elektri¢ne instalacije su:
1. opasnost od direktnog (izravnog) dodira;

opasnost od indirektnog (neizravnog) dodira;

opasnost od pregrijavanja vodica;

opasnost od pojave prenapona;

opasnost od pojave statickog elektriciteta;

opasnost od mehanickih osteéenja;

opasnost od povrede zbog slabe vidljivosti.

NouswN

1. OPASNOST OD DIREKTNOG DODIRA

Zastita od direktnog dodira dijelova elektri¢ne instalacije na predmetnom objektu postignuta
je na sljededi nacin:

e izoliranjem dijelova pod naponom;

e pregradivanjem ili ugradnjom u kudista;

e postavljanjem izvan dohvata rukom.

2. OPASNOST OD INDIREKTNOG DODIRA

Zastita od indirektnog dodira dijelova elektricne instalacije na predmetnom objektu
postignuta je automatskim iskljuc¢ivanjem napajanja.

Za automatsko isklju¢ivanje napajanja koriste se zastitni uredaji od nadstruje:
e visokoucinski rastalni osiguraci;
e sklopke sa termickim i magnetskim ¢lanom u strujnim krugovima napojnih kabela;
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e minijaturni zastitni prekidaci u strujnim krugovima razvodnih kabela.
Karakteristike zastitnih uredaja od nadstruje odabrane su na osnovi proracuna impedancije
petlje kratko spojenog strujnog kruga, dopustenog napona dodira te dopustenog vremena
trajanja napona dodira, sukladno standardu HRN HD 60364-4-41:2017.
Na glavnim razvodnim ormarima je predvideno spajanje glavne PE sabirnice za izjednacenje
potencijala na temeljni uzemljivac.

Pripremljen je sustav zaStite uredajem za automatsko isklapanje struje kvara uz obaveznu
izvedbu temeljnog uzemljivaca i glavnog izjednacenja potencijala.

U slucaju pojave struje kvara, automatski uredaj mora iskljuciti oSteceni krug u vremenu
manjem od 0,4 sekunde.

ObiljeZavanje kabelskih Zila bojama provedeno je sukladno standardu HRN HD 361 S2/S3:

Trofazni prikljucak: Jednofazni prikljucak:
smeda = L1 crna = L1iliL2ili L3
crna = L2 plava = N
plava = L3 zeleno-zuta = PE
zeleno-Zuta = PEN

3. OPASNOST OD PREGRIJAVANJA VODICA

Pregrijavanje vodi¢a upotrebom projektom predvidenih materijala nije moguée obzirom na
dimenzioniranje elektri¢cne opreme prema trajno dopustenim strujama i dozvoljenom padu
napona shodno normama HRN HD 60364-4-41, HRN HD 60364-4-43:2011 i HRN HD 60364-5-
51.

Zamjenu dotrajalih elemenata ili strojeva izvrsiti ugradnjom novih dijelova identi¢nih
karakteristika.

Najstroze je zabranjeno ugradivanje “krpanih” rastalnih ulozZaka ili ugradnja rastalnih patrona
vece struje od projektom propisanih.

4. OPASNOST OD POJAVE PRENAPONA

Zastitu od prenapona zbog atmosferskih praznjenja provoditi odvodnicima prenapona (HRN
EN 61643-12:2007, HRN EN 61643-11:2013).
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5. OPASNOST OD POJAVE STATICKOG ELEKTRICITETA

Zastitu provoditi povezivanjem metalnih masa na zastitnu sabirnicu, upotrebom antistatickih
materijala i alata.

6. OPASNOST OD MEHANICKIH OSTECENJA

Mehani¢ka oStecenja elemenata instalacije izbjeci postavljanjem opreme u kudista, van
dohvata rukom, montazom mehanickih prepreka ili zastitnih cijevi .

7. OPASNOST OD POVREDE ZBOG SLABE VIDUIVOSTI

Prema izradenom svjetlotehnickom proracunu, u skladu sa Normom za rasvjetu
(HRN EN 13201-2:2016) razine osvijetljenosti za pojedine javne prostore iznose:

Prometnice s motornim prometom 30 Ix
Parkiralista 15 Ix
Pjesacke staze 15 Ix
Biciklisticke staze 15 Ix
Pjesacki prijelazi 60 Ix
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3.2. PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA
3.2.1. OPCA RAZMATRANJA ZASTITNIH MJERA

Ovim dijelom projekta izvrSen je prikaz mjera i normativa zastite od pozara u sklopu
elektrotehnicke instalacije na temelju ¢lanka 12. Zakona od poZara (NN RH br. 92/10). Zastita
od pozara u smislu Zakona iz gornjeg stava obuhvada zbir mjera i aktivnosti na sprijeCavanju
izvora opasnosti od nastanka pozara.

- Nakon zavrSetka radova na elektroinstalacijama lzvoda¢ radova ¢e izmjeriti otpor
izolacije vodica i kabela svakog strujnog kruga, provjeriti veliCine upotrijebljenih
uredaja za zaStitu od nadstruje u skladu s jednopolnim shemama te podesiti
funkcionalnost cjelokupne instalacije.

- Korisnik stabilne elektroinstalacije duzan je voditi brigu o redovitim pregledima i
zakonom propisanim ispitivanjima, zbog odrzavanja elektroinstalacije u ispravnom i
funkcionalnom stanju.

- Korisnik je obvezan saciniti kompletan program zastite od pozara i program odrzavanja
elektroinstalacije i uredaja.

- Sav materijal je atestiran i ima pojedinacne ili tipske ateste o kontroli kvalitete.
- U elektroinstalaciji nema gorivih materijala.

- Na objektu je predvidena odgovarajuca zastita od prenapona i u tom smislu poduzete
su sve mjere zastite od nastanka pozara pri djelovanju atmosferskih praznjenja.
3.2.2. ELEKTRICNI KABELI I VODICI

Izolacija iz samogasive PVC mase otporne na pozZar. Spajanje kabela vrsi se u razvodnim
ormarima i vodonepropusnim razvodnim kutijama s kabelskim uvodnicama koje su brtvljene
trajno elasti¢nim kitom. Izvedbe brtvljenja se moraju pregledati u odgovaraju¢em vremenu
tijekom ugradnje radi provjere da odgovaraju uputama za ugradnju pripojenim IEC tipskom
ispitivanju (IEC Type Test) za odabrani proizvod.

Svi vodovi odabrani su u skladu sa HRN HD 60364-5-52:2012. Trajno dopustene struje (A) za
el. vodove su vece od el. struja potroSackog kruga. Prema izra¢unatim vrijednostima struja
koja prolazi kroz bilo koji vodi¢ u tijeku neprekidnog napajanja nije veca od temperature
navedene u spomenutim HRN i u trenutku kratkog spoja, uz normalne uvjete okolne
temperature.

3.2.3. ELEKTRICNI RAZVODNI UREDAIJI
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Izradeni su iz metala ili samogasive plastike. Opremljeni su kabelskim uvodnicama koje su
brtvljene trajno elasti¢nim kitom. Stupanj mehanicke zastite je IP54 ili viSe (prema standardu
HRN EN 60529).

Opremljeni su vratima koji se zatvaraju cilindri¢nim klju¢em. Oprema montirana na vratima
posjeduje gumene brtve na dosjedu s plohom, ¢ime je ostvarena mogucnost prskanja vodenim
mlazom u svim smjerovima na razdjelnik.

3.2.4. ZASTITA KABELA OD PREGRIJAVANJA | KRATKOG SPOJA

Strujna opteretivost kabela znatno je manja od dozvoljene. Koordinacija karakteristika vodica
i zaStitnog uredaja od nadstruje uskladena je i dokazana ra¢unskim putem. Karakteristike
uredaja za zaStitu kabela od kratkog spoja i selektivnost te zastite uskladena je i dokazana
proracunom (HRN HD 60364-4-41:2017, HRN HD 60364-6:2016, IEC 60898-1).

Zastita vodova od nadstruje i preoptereéenja rijeSena je osiguracima i zastitnim prekidacima,
podijeljenim u klasifikaciju prema funkcionalnim i pogonskim razredima, dobro odabrani i
selektivno uskladeni po vertikali, tj. spojeni u seriju. Zastitni uredaji osiguravaju prekidanje
prekomjernih struja koje protjecu kroz vodice strujnog kruga prije nego prouzrokuju opasnosti
toplinskim i mehanickim razornim djelovanjem.

Zastita od poZzara uslijed kratkog spoja putem zastite od nadstruje sastoji se u tome Sto se
presjeci vodi¢a i kabela dimenzioniraju tako da kod kratkog spoja, a na kraju strujnog kruga,
protjece struja koja je minimalno tolika koliko iznosi struja iskljuenja najblizeg prethodnog
zaStitnog uredaja od nadstruje.

Kompletni zastitni uredaji i oprema smjesteni su u zatvorene, tehnicki rijeSene, rasklopne
aparature koje su osigurane od sluéajnog nastanka pozara.

Primjenjeni su sljededi zastitni uredaji:
e visokoucinski rastalni osiguraci;
e kompaktni prekidaci snage;
e minijaturni zastitni prekidaci.
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4. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

lzvodac je duZan izvoditi elektromontazne radove na nacin i u rokovima odredenim u
Ugovoru o gradenju, propisima i pravilima struke, tehni¢ckim normativima i hrvatskim
standardima.

Izvodac je duZan ugradivati materijal, preradevine, elemente uredaja i tehni¢ku opremu koji
iskljucivo odgovaraju hrvatskim standardima i vazeéim propisima.

Za materijale za koje ne postoji hrvatski standard, prethodno je potrebno pribaviti (prije
montaze) atest u kojem su naznacena podrucja i uvjeti upotrebe tog materijala, u protivnom,
ako dode do ugradnje, Izvodac mora isti demontirati o svom trosku.

Dokumentirati kvalitetu radova pojedinih faza elektroinstalacije, te kvalitetu pojedinih
elemenata i pogonskih cjelina, prema tehnickim propisima i karakteristikama objekta.

Pravovremeno poduzimati mjere za sigurnost elektroinstalacije i objekta u cjelini, opreme i
materijala, djelatnika, prolaznika i susjednih objekata i okoline.

Sve nejasnode izmedu projekta i specificiranih radova po ovom projektu moraju se prije
ponude definirati. Sa predajom ponude Izvodac se izjasSnjava da je projekte u cijelosti proucio
i u potpunosti usuglasio.

Izvodac radova obvezuje se da ¢e u roku od 15 dana od dana potpisivanja Ugovora usuglasiti
sve potrebne otvore, prodore, kanale i Sliceve u objektu za vodenje instalacije pregledati,
usuglasiti ili dopuniti, u protivnom eventualne izrade istih idu na teret Izvodaca radova.

Izvodac radova je duZan da elektromontaZzne radove izvodi odgovarajuéom struénom i
kvalitetnom djelatnom snagom u dovoljnom broju, da svoj rad koordinira s ostalim radovima
koji se paralelno izvode na objektu.

Izvodac radova je obvezan ugradivati samo materijale i opremu koja odgovara hrvatskim
standardima. U obvezi je dati dokaze o kvaliteti upotrijebljenog materijala i opreme
izvedenih radova, te djelatniku koji neposredno provodi nadzor omoguditi kontrolu.
Predvideni el. materijali ne smiju se mijenjati bez prethodne suglasnosti Investitora, odnosno
djelatnika koji neposredno provodi nadzor.

Izvodac radova je obvezan kod izvodenja elektroinstalacija obratiti posebnu pozornost na
zaStitu od opasnog napona dodira, ovjeSenju svjetiljki, ukru¢enju pojedinih konzola, nosaca
vodova i kabela, stroboskopskog efekta i boji rasvjete.

Svi dijelovi instalacije koji su izloZeni opasnosti od korozije moraju se prije izvodenja,
odnosno poslije montaZe premazati antikorozivnim zastitnim bojama. Moguéa oStecenja u
toku montaze moraju se premazati prije tehnickog pregleda.

Razvodne ormare opremiti potrebnom izvedbenom dokumentacijom, kao i odgovarajuéim
zastitnim uvjetima koji su propisani (oznake, jednopolne sheme, vrste zastite, upozorenje,
natpisne plocice, vrijednosti osiguraca i ostalo).

Prije i poslije polaganja svih kabela potrebno je provjeriti kontinuitet galvanskih veza
pojedinih vodica, otpor izolacije izmedu svakog vodic¢a i mase. lzmjerene vrijednosti moraju
udovoljavati hrvatskim standardima. Mjerenje otpora izolacije vrsi se instrumentom Cciji
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izlazni napon nije nizi od nazivnhog napona. Mjerenja se izvode najkasnije tri dana nakon
ugradnje pojedinih pravaca, kao sekcije, o ¢emu se vodi evidencija u montaznom dnevniku.

Sve napojne vodove obiljeZiti prema shemi glavnog razvoda, obujmicama od
nekorodirajuc¢eg materijala s utisnutim brojem i slovima. Dulje kabele obiljeZiti na svakih 20
m, a krade na pocetku i na kraju.

Voditi raCuna o temperaturi pri kojoj se polazu kabeli, odnosno ista ne smije biti ispod +5 °C.
Ako se vrsi polaganje i kod nizih temperatura, iste je potrebno zagrijavati uz suglasnost i
odobrenje djelatnika koji neposredno provodi nadzor.

Izvodac radova duZan je osigurati Investitoru ispitnu dokumentaciju za izvrSena mjerenja i
ispitivanja izvedene elektri¢ne instalacije i ugradenih materijala u pismenoj formi protokola
za:

kontrola efikasnosti zastite od opasnog dodirnog napona;

mjerenje otpora izolacije i elektri¢nih uredaja;

ispitivanje i kontrola zasStite od kratkog spoja;

razvodni ormari;

mjerenje otpora uzemljenja i izjednacenja potencijala;

ispitivanje i kontrola povezivanja (integracija svih metalnih masa);

funkcijska ispitivanja elektri¢ne instalacije.

Ispitno protokolarna dokumentacija kompletira se u tri uveza sa specifikacijom sadrzaja.

Kompletiranje ispitnih listova kao dokaz o kvaliteti isporu¢enog materijala u jednom uvezu
sa specifikacijom sadrzaja.

Kompletiranje garantnih listova isporucenih uredaja i sklopova u jednom uvezu sa
specifikacijom sadrZaja, Dokumentacija se predaje nadzornom inZenjeru investitora prije
zakazanog tehnickog pregleda.

Izvodac radova duZan je dostaviti ateste proizvodaca za elektroopremu, te za sve kabele i
vodove.

Jedinicne cijene u troSkovnicima obuhvadaju i nize specificirane faze rada:

isporuka i montaza svih materijala specificirana u troskovniku sa svim pomocénim i sitnim
materijalom potrebnim za kompletiranje i stavljanje u ispravno stanje,

ugradnja potrebnih nosaca, konzola, drzaca, ukljucujuéi potrebna udubljenja u zidu, odnosno
otvora manjih dimenzija koje se normalno kod zidanja ne ostavljaju,

Izvodac radova je obvezan sva busenja u stropnoj, odnosno betonskoj konstrukciji izvoditi
strojno, bez ostecenja,

ugradnja potrebnih skela i drugih montaznih pomagala, ciS¢enje prostorija, odnosno
radilista,

razrada dokumentacije izvedenog stanja el. instalacije u Cetiri istovjetna primjerka sa
posebnom pismenom izjavom u prilogu,

Izvodac radova je duzan osigurati sve zastitne mjere pri radu i provoditi ih u cijelosti,
dostupno kontroli Investitora,

ako se lzvodac radova ne pridrZava propisanih mjera zastite na radu, Investitor mora

List 63 od 88




m 4 Vrsta projekta: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT T.D. 20-12/20-2
-Eim
. UREDENJE OBALNOG POJASA NASELJIA . .
Gradevina: BASKA — ETAPA 2A Razina razrade:| GLAVNI PROJEKT

Janka Poli¢ Kamova 101

HR-51000 Rijeka

Opcina Baska
;iiS@(l(())tSI:nShiS 497 Investitor: Palada 88, HR-51523 BASKA Datum: prosinac 2020.
www.k-tim.hr OIB: 24078212554

prekinuti radni proces na teret i odgovornost Izvodaca radova,
- osiguranje transporta, montaZe, osiguranje od krade, provale i sl.

- sva tehni¢ka dokumentacija potrebna za obracun i primopredaju elektroinstalacije, sa svim
pojedinostima za obracun, dokaznice mjera, potrebne analize, skice i crteze,

- provizorni vodovi elektri¢ne energije za vlastite potrebe,
- sva eventualna potrebna odobrenja, suglasnosti i dokumentacija iz djelokruga svojih obveza.

- Na gradilistu, odnosno objektu, Izvodacu radova je osigurana potrebna elektri¢na energija i
voda,

- izrada potrebnih gradevinskih radova, temelja, probijanje otvora zatvaranje gradevinskih
kanala, potrebna veca busenja uz naplatu izvrSenih radova, odnosno otvaranju radnog
naloga putem ovlastenog djelatnika.

- Garantni rok za kvalitetu izvedene el. instalacije iznosi dvije godine od dana tehnickog
pregleda, odnosno primopredaje Investitoru pismenim putem, osim za ugradenu opremu za
koju vrijedi garantni rok proizvodaca opreme - dokumentirano.

- lzvodac radova je duzan sedam dana prije pocetka izvodenja radova dostaviti Investitoru
pismenim putem ime odgovornog rukovoditelja radova.

- Vremenski program izvodenja ugovorenih radova (operativni plan) izraduje lzvodac radova
u skladu s dinamickim planom i ugovorenim zavrSetkom radova, odnosno pojedinih faza i
nakon pismenog usuglasavanja postaje obveza ugovorenih strana.

- lzvodaé radova duzan je svojom dispozicijom radova osigurati i izvodenje radova drugih
izvodaca na istom objektu.

- Sve izmjene, dopune ili dogradnje, koje bi se ukazale tijekom radova, moraju se registrirati
pismenim putem, upisom u gradevinski dnevnik. Za predloZena odstupanja ili nadopune
potrebno je usuglasiti pismenim putem analizu cijena za pojedinu vrstu radova.
UsuglaSavanje vrsi Investitor putem djelatnika koji neposredno provodi nadzor.

Projektant:

Ivan Muzi¢, dipl. ing. el.
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5. TEHNICKI OPIS

5.1. OPCENITO

Predmet ovog projekta je uredenje obalnog pojasa naselja Baska — ETAPA 2A na otoku Krku.

ETAPA 2A Zapadni dio Palade od Male rive do Setalista Emila Geistlicha

Zapadni dio Palade obuhvaca dio obuhvata od zapadne obale Male rive u sredisnjem dijelu obuhvata
do Setalista i parka Emila Geistlicha u najzapadnijem dijelu obuhvata s kupalistem. DuzZina obuhvata,
odosno obalne linije je priblizno 445 m, a povrsina obuhvata iznosi cca 23956m? (kopneni i morski dio).
Isto¢nu i zapadnu zonu povezuje cjelovita parterna ploha ulice Palada uz koju se nizu podcjeline i
mikroambijenti razli¢itih namjena i karaktera.

Elektrotehnickim projektom predvidene predmetne gradevine predvidene je izvodenje:
- napojnih vodova i razvodnih ormara za prikljuc¢ak

- el. instalacije javne rasvjete u Sto je uklju¢ena i dekorativna rasvjeta

- el. instalacije priklju¢nica (fiksnih spojeva) povremene i trajne prikljucke preko kojih ¢e se
napajati privremeni objekti, komunalna oprema, uredajii i/ili strojevi za potrebe odrzavanja
i navodnjavanja, te priklju¢nice za javne potrebe gradanstva ako se pokaze potrebnim.

- sustava uzemljenja svih metalnih masa

- zaStita postoje¢ih instalacija distributivne niskonaposnke mreze i elektronic¢ke
komunikacijske infrastrukture (EKI)

Napajanje elektri¢nih instalacija obalnog pojasa predvideno je na sljedeée nacine:

1. SPMO za novo prikljuéno mjesto, trofazne snage 13,6 kW za potrebe napajanja trajnih
potrosaca (navodnjavanje, dekorativna/scenska rasvjeta koja bi se ukljucivala i izvan
noc¢nih sati, podizni stupici i razni info paneli i svjetlosna signalizacija) za potrebe etape 2.

2. Javna rasvjeta obalnog pojasa ¢e se napajati ili iz postoje¢eg stupa javne rasvjete koji je
smjesten unutar plana obuhvata i/ili iz SRO-JR koji ¢e se postaviti u podrucju obuhvata
blizini postojecih stupova javne rasvjete koji se uklanjaju (u ovisnosti o konceptu rasvjete)

Tehnicki parametri predvidenih prikljucaka gradevine:

napon napajanja: 400 V (trofazno)

mjesto prikljucka: samostojeci priklju¢no mjerni ormar SPMO
RO-PP snaga 13,6 kW (OSO 3x16A)

S obzirom na veliku koncentraciju razne komunalne infrastrukture, na dijelu obalnog pojasa gdje
prolaze postojeéi kabeli distributivne NN i SN mreZe, pretpostavljaju se rucni iskopi kako nebi doslo do
eventualnih ostecenja istih.
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Pri izvodenju radova treba se pridrzavati sljedecih posebnih uvjeta:

ELEKTROENERGETSKA MREZA

Potrebno je uvazavati odredbe granske norme ,Tehnicki uvjeti za polaganje
elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1kV do 35 kV* (Bilten HEP-Distribucije broj 130,
31.12.2003. godine), koja odreduje minimalne sigurnosne udaljenosti i razmake i time
postavlja posebne uvjete gradenja na sve gradevine u koridoru postojecih podzemnih kabela.
kojom se paralelno vodenje kabela s postoje¢im vodovima dozvoljava na min.udaljenosti od
0,2 m. KriZzanja s postoje¢im vodovima dozvoljavaju se tako da je kabel javne rasvjete ispod
postojecih vodova, a minimalni okomiti razmak treba iznositi 0,5 m.

Na mjestima izvodenja radova u blizini postoje¢ih podzemnih elektroenergetskih vodova,
obavezno obavljati iskop ruéno, a njihov poloZaj prethodno utvrditi probnim iskopima u
prisustvo predstavnika HEP-ODS-a. Potrebno je pridrzavati se svih posebnih uvjeta od
8.1.2020. koji se nalaze u poglavlju 2. ovog ovog elaborata, a koji su izdani u svrhu izrade
glavnog projekta.

EKI

Primijeniti Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektroni¢cke komunikacijske
infrastrukture i povezne opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora
radova ili gradevine (NN 42/09, 39/11i 75/13).

Polaganje podzemnih elektroenergetskih kabela iznad i ispod postoje¢ih podzemnih
elektronickih komunikacijskih kabela ili kabelske kanalizacije, nije dozvoljeno unutar zasti¢ene
zone, osim na mjestima kriZzanja.

Krizanja energetskih kabela s TK kabelima uvjetuju se pod kutom od 90°, a nikako manjim od
45°, s vertikalnim razmakom od min. 30 cm. Udaljenost energetskih kabela treba biti min. 0,5
m od zdenaca TK kanalizacije. Paralelno vodenje energetskih i TK kabela dozvoljava se na min
udaljenosti od 0,5 m. Na udaljenosti manjoj od 1 m od TK kabela i kanalizacije, obavezan je
rucni iskop.

Ako te udaljenosti u realnim uvjetima nije mogude postici potrebno je primijeniti odgovarajuée
zaStitne mjere, te izraditi projekt zastite i ishoditi suglasnost.

CJEVOVODI

Paralelno vodenje kabela s cjevovodima uvjetovano je na minimalnoj udaljenosti od 1 m.
Krizanje s cjevovodima smije se izvoditi na vertikalnom razmaku od min 0,5 m uz upotrebu
zastitnih cijevi. Rasvjetni stupovi u odnosu na cjevovode i okna smiju se postavljati na min.
udaljenostiod 1 m.

5.2. NAPAJANJE JAVNE RASVJETE, POVREMENIH | TRAJNIH PRIKLJUCAKA

Napajanje javne rasvjete predvideno je iz postojeceg stupa javne rasvjete uz rub podrucja
obuhvata, gdje se planira postavljanje novog SRO-JR, dok ¢e se dekorativna rasvjeta u ovisnosti
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o konceptu rada napajati isto iz postojeceg stupa, novopredvidenog stupa ili iz novo

predvidenog SRO—IJR. Razvod napajanja sa ormara stupa/ormara SRO-JR predvida se
podzemno sa sljedeéim kabelima:

- NYY 4 x 16/ 4 x 10- za napajanje stupova javne rasvjete

- NYY 3 x 2,5 — za napajanje dekorativne rasvjete

Razvod napajanja povremene i stalne priklju¢ke predvida se podzemno iz ormara RO-PP sa
sljedeéim kabelima:

- NYY 5 x 16 - za ormara povremenih priklju¢aka

- NYY 3(5) x 2,5, 3(5) x 4 — za napajanje navodnjavanja i ostale opreme i uredaja,
priklju€nica za rasvjetu stabala

Kabeli ¢e se polagati u za to pripremljenom kabelskom kanalu u zastitne PVC cijevi. Kabele
treba polagati u kabelski kanal na dubini 80cm od zavrsnog dijela povrsine. Kod polaganja
kabela u cijevi treba tlo ispred prijelaza kabela u cijev nabiti, kako bi se izbjeglo slijeganje
terena i moguce oStecenje kabela na ostre rubove cijevi. Kabeli se u oc¢is¢enom kabelskom
kanalu polaZzu na pripremljeni sloj pijeska 0-4mm (kabelsku posteljicu) debljine 10cm, a potom
se zasipaju drugim slojem pijeska od 10cm. Neposredno iznad tog sloja pijeska postavlja se
upozoravajuca PVC crvena traka s natpisom "OPREZ ENERGETSKI KABEL", a druga traka na 20-
30cm ispod asflatne povrsine.

Na mjestima krizanja ili priblizavanja sa prometnicama i podzemnim instalacijama (vodovod,
kanalizacija, EKI, ostali energetski kabeli) treba se pridrzavati propisanih razmaka.

Za zastitu od atmosferskog praznjenja predvideno je da se po cijeloj duljini trase na dubini od
oko 50 cm poloziti bakreno uze uzemljenja 50mm?2. Kod svakog rasvjetnog stupa pomocu
krizne spojnice izvesti odvojak i izraditi uzemljenje rasvjetnog stupa na za to predvideni vijak.
Mijesta koja se rezu moraju se pokositriti. Svi spojevi u zemlji moraju se zaliti bitumenom.

U svakom se rasvjetnom stupu izvodi i spoj nul-vodi¢a na konstrukciju stupa, za Sto postoji
obiljezen kontakt u montaznom prostoru svakog rasvjetnog stupa. U montaine prostore
zadnjih stupova, osim navedenih mjera zajedno s kabelom treba dovesti i poseban namjenski
spoj sa uzemljivaéem. Taj se spoj izvodi bakrenim P vodi¢em 16 mm?2 s izolacijom Zuto-zelene
boje i spaja se na nul-vodic i vijak za uzemljenje u montaznom prostoru. Medusobno spajanje
bakrenog uZeta, kao i spojevi s P vodi¢em treba izvoditi kompresionim bakrenim spojnicama.
Otpor uzemljenja mjeren u trafostanici, nakon spajanja uzemljenja projektirane rasvjete ne
smije biti veci od 5 Q. Otpor uzemljenja mjeren na krajnim rasvjetnim stupovima, bez spoja na
nul-vodi¢, ne smije biti veéi od 10 Q.

5.3. POVREMENI I STALNI PRIKLJUCCI
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Za potrebe povremenih prikljucaka postaviti ¢e se jedan novi SRO-PP za potrebe etape 2. Na
ormaricu ¢ée biti postavljene dvije trofazne industrijske uti¢nice, dvije monofazne industrijska
uti¢nica i tri obi¢ne Suko uti¢nica. Zastitni prekidaci i ZUDS sklopke za navedene uti¢nice biti
¢e montirane u samom ormarié¢u. SRO-PP ¢e se napajatiiz SPMO . Iz SRO-PP-a se prema portebi
mozZe napajati razna komunalna oprema, sustav navodnjavanja i sli¢no.

5.4. JAVNA | DEKORATIVNA RASVIETA

Projektom je predvideno osvjetljenje obalnog pojasa sa javhom rasvjetom na stupne izvedbe
u etapi 1, kao i dekorativnom rasvjetom drveca. U etapi 2 predvideni su niski stupici (30cm)
duz Setnice te dekorativna rasvjeta drveca. Na visini od oko 0,8 m iznad tla u Supljini rasvjetnog
stupa nalazi se montazni prostor s poklopcem, u koji se montira razdjelnik. Stupni razdjelnici
se montiraju u montazne prostore rasvjetnih stupova, a omogucuju prihvat kabela presjeka
do 25 mm?2. Razdjelnici su opremljeni osigurac¢ima 10 A i drzacima kabela.

Ozicenje rasvjetnih stupova izvodi se kabelom FG160R16 3x2,5 mm2. Raspored svijetiljki po
fazama treba biti ravnomjeran, kako je predvideno na nacrtu. Zuto-zelena Zila spaja se na vijak
za uzemljenje u montaznom prostoru rasvjetnog stupa i na kuciste armature svjetiljke.
Kabelske zavrsSetke u stupovima treba izvesti prema uputstvima proizvodaca.

Rasvjetni stupovi se pricvrscuju na gotove betonske temelje. Ako se temelji ugraduju u zelenu
ili neuredenu povrsinu, temelj treba izdignuti iznad povrsine za 5-10 cm. Prilikom izrade, u
betonski temelj se pomocu Sablone ugraduju temeljni sidreni vijci.

Radi omogucavanja prolaza kabela kroz betonski temelj do Supljine stupa, u svaki betonski
temelj ugraduju se po dvije PVC cijevi promjera 50 mm, u pravcima trase kabela.

Za uzemljenje i izjednacenje potencijala mreze javne rasvjete predvideno je polaganje
bakrenog uzeta 50mm?2 koji se polaze na cijeloj trasi uz novopredvidene kabele javne rasvjete.
Kod svakog rasvjetnog stupa pomocu krizne spojnice izvesti odvojak i spojiti uze na zato
predvideno mjesto u stupu. Neutralni vodi¢ mreze javne rasvjete spaja se s uzemljenjem u
svakom stupu.

Javna i dekorativna rasvjeta ¢e se napajati iz SRO-JR, a priklju¢nice za boZi¢nu rasvjetu stabala
iz SRO-PP. Upravljanje rasvjetom na lokaciji ¢e biti sinkrono sa upravljanjem ostale javne
rasvjete Opcine Baska osim eventualno dekorativne koja ¢e ovisno o vremenu ukljuéivanja
imati vlastiti luxmetar ili uklopni sat.
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5.5. ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE

Prije pocetka radova izvodac je duzan detaljno se upoznati sa projektom i sve eventualne
primjedbe blagovremeno dostaviti investitoru, odnosno nadzornom inZenjeru. Investitor je
duZan tijekom izgradnje objekta osigurati stru¢ni nadzor nad izvodenjem radova. lzvodac je
duzan prije pocetka radova provjeriti projekt na objektu, te ukoliko nade da su potrebne
izvjesne izmjene zbog izmjene na samoj trasi, o tome treba obavijestiti nadzornog inZzenjera i
od njega pribaviti potrebnu suglasnost. Ukoliko se tijekom gradnje pojavi opravdana potreba
za odstupanjem od projekta, izvodac je duzan za to prethodno pribaviti suglasnost nadzornog
inZenjera. Tijekom izvodenja radova izvoda¢ radova je duZan sva nastala odstupanja od
projekta unesijeti u projekt, a po zavrSetku radova treba investitoru predati projekt stvarno
izvedenog stanja. Pustanje instalacije u uporabu dozvoljeno je tek nakon obavljenog tehnickog
pregleda i dobivanja uporabne dozvole.

U etapi izvedbe radove nalazi se samo zraéna infrastruktura HT-ove EKI, u blizini koje se nece
izvoditi radovi, na rubovima obuhvata etapa.

Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do osSteéenja EKI, izvodac

radova/investitor je duZzan odmah prijaviti HT-u na e-mail adresu t536.mreza@t.ht.hr ili na tel:
08009000.

Pri izvedbi telefonske instalacije izvodac je obvezan pridrzavati se propisa i uputa HAKOM-a.

5.6. INSTALACIJA SUSTAVA ZASTITE OD DJELOVANJA MUNIJE | INSTALACIJA
IZJEDNACENJA POTENCIJALA METALNIH MASA

Za zastitu od atmosferskog praznjenja predvideno je da se po cijeloj duljini trase na dubini od
oko 50 cm poloziti bakreno uze uzemljenja 50mm2. Za sve metalne dijelove duz trase pomocu
krizne spojnice izvesti odvojak i izraditi uzemljenje (stupovi javne rasvjete, info panoi, podizni
stupici). Mjesta koja se rezu moraju se pokositriti. Svi spojevi u zemlji moraju se zaliti bitumenom.

Projektant:

Ivan Muzi¢, dipl. ing. el.
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6. TEHNICKI PRORACUNI

6.1. PRORACUN VRSNE SNAGE

Ukupna predvidena vrina snaga nakon uredenja obalnog pojasa iznosi:

Pv = 4,6 kW za javnu, dekorativnu i povremenu rasvjetu (SRO-JR) — nova vr$na snaga ¢e biti
manja od postojece jer se stara energetski neucinkovita rasvjeta na ve¢em podrucju mijenja s
novom s LED izvorom.

Pv = 13,6 kW za povremene prikljucke i ostalu komunalnu opremu (SRO-PP)

6.2. ODABIR PRESJEKA GLAVNOG NAPOJNOG KABELA

Napojni kabel od +SPMO do +SRO-PP

Na temelju izracunate vrine snage, struja kojom se iz +SPMO-a napaja razvodni ormar +SRO-
PP iznosi Imax= 14 A.

Za napajanje ormara +SRO-PP koristit ¢e se kabel, duljine 40m i presjeka vodi¢a 16 mm?.
Dozvoljeno opterecenje za odabranu konfiguraciju polaganja i maksimalnu temperaturu
okoline od 40 °C (uz korekcijski faktor 0,8), te broj vodica po fazi:

82 Ax0,8=65,6A>14 A =>odabrani kabel zadovoljava

6.3. PROVIJERA MIERA ZASTITE OD INDIREKTNOG DODIRA DIJELOVA POD
NAPONOM

Za sve TN sustave u kombinaciji sa zastitnim uredajima diferencijalne struje RCD (ZUDS) vrijedi
relacija pri ¢emu ce zastita efikasno djelovati:

Ruz ) IAn SLJO

7

gdje su:
Ruz — otpor uzemljenja (zbroj otpora uzemljivaca i zastitnog PE vodica);
lan — proradna struja ZUDS (0,03 A);
Uo — maksimalno dozvoljeni napon dodira (50 Vac).

Za trajno dozvoljeni napon dodira Ug = 50 V i nazivnu diferencijalnu struju lan = 0,03 A, najvedi
otpor uzemljenja moze biti Ry; = Uo / lan, odnosno 1.667 Q. Otpor uzemljivaca i otpor zastitnog
PE vodi¢a znatno su manji od najvece dopustene vrijednosti te ¢e zastita pouzdano djelovati.
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6.4. PROVJERA ZASTITE KABELA | VODOVA OD PREOPTERECENJA

Vodovi i kabeli se Stite od pregrijavanja nadstrujnim zastitnim uredajima. Radna karakteristika
nadstrujnog zastitnog uredaja koja stiti od preoptere¢enja mora ispuniti dva uvjeta:

1. |BS |NS |Z, ‘ Referentne vrijednosti vodica ‘
2. 1)< 1.45 Iz
gdje su:

Is— pogonska struja,

INn— nazivna struja zastitnog uredaja,

I, — struja koja osigurava proradu zastitnog uredaja
Iz — trajno podnosiva struja voda

1(A)

‘ Karakteristike zastitnih uredaja ‘

Mjerodavne struje za dimenzioniranje zastite od preoptere¢enja (HN N.B2.743)
Tablica: Ispitne struje I, (veca ispitna struja) koje osiguravaju
pouzdano djelovanje zastitnih uredaja prema VDE standardima

Nazivnha MCB — automatski
: NVO ,gG“ osigurai osiguradi
struja osiguraci
In (A) tip ,B“1i,C
" |2 = k IN (A)
dod4 A 2,1 145
od 4 do 16 1,9 1,45
od 16 1,6 1,45

Provjerom vodova i kabela te pripadnih zastitnih uredaja vidljivo je da je proradna struja
zaStitnog uredaja uvijek manja od dopustene struje opterecenja voda ili kabela, te je na taj
nacin osiguran ispravan rad zastite od preopterecenja.
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6.5. PROVJERA ZASTITE OD KRATKOG SPOJA

Zastitni uredaji trebaju osigurati prekidanje struje kratkog spoja prije nego Sto ta struja
prouzroci Stetna toplinska i mehani¢ka naprezanja u vodi¢ima i spojevima. Koordinacija
zasStitnih uredaja i vodica je odabrana tako da svaka struja kratkog spoja, koja se pojavi u nekoj
tocki strujnog kruga, bude prekinuta u vremenu koje ne prelazi ono vrijeme u kojem bi se vodic¢
zagrijao do maksimalne dozvoljene temperature.

Za kratke spojeve koji traju do 5 s, vrijeme t u kojemu odredena struja kratkog spoja zagrijava
vodi¢ od najvise dozvoljene temperature u normalnom radu do maksimalno dozvoljene
temperature, priblizno se izracunava izrazom:

2
t= [k ?) ,
gdje su:

t — dozvoljeno vrijeme trajanja kratkog spoja u sekundama;
| — efektivna vrijednost struje kratkog spoja u A;
k — konstanta materijala (k = 115 za Cu vodice; k = 70 za Al vodice; PVC izolacija).

Provjerom vrijednosti maksimalnih propustenih struja kratkih spojeva u predmetnoj i
usporedbom s vrijednostima i karakteristikama zastitnih uredaja (vidljivo iz jednopolnih ili
tropolnih shema razvodnih ormara), moze se zakljuciti da je uvijek osiguran ,trenutni“ isklop
(t<0,1s), $to u potpunosti zadovoljava navedeni uvjet dozvoljenog vremena.

6.6. PROVJERA PADOVA NAPONA NA NAPOJNIM VODOVIMA TROSILA

Provjera ée se izvrsiti za najnepovoljniji slu¢aj (dionicu) za krajnje potrosace u sustavu.
Pad napona na napojnom vodu u postotcima racuna se prema formuli:

U, :I'—PZ-100% (za trofazna trosila)
o-S-
2.1-P ..
Uy, = ——— -100% (za monofazna trosila)
c-S-U?

gdjesu:  uyx - pad napona navodu (%);
P - snaga trosila (W);
| -duljina napojnog voda (m);

S - presjek Zile voda (mm?);
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U - napon napajanja (V);

o

- specifi¢na el. vodljivost (ocy = 56, oal = 35 Sm/mm?).

Dionica napojnog Duliina VrSna Pad
Voda Vod vod ejl (m) s(r;( ag)a na(po)na
od do W %
+SPMO +RO-PP NYY 5x16 mm? 20 13,6 0,19
+SRO-PP troSilo NYY 3x2,5 mm? 30 0,5 0,2

Ukupni pad napona je: 0,39 % < 3 %, te ima propisom prihvatljivu vrijednost.
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6.7. SVIETLOTEHNICKI PRORACUN

Obalni pojas Baske

Partner for Contact: MVA Arhitekti

Order No.:
Company:
Customer No.

Date: 04.02.2021
Operator. Rasta Krasevac
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Obalni pojas Baske

DIALuUX

04.02.2021

DEKOR tvornica rasvjete d.o.o Operater Rasta Kragevac
Telephone
K 8 Gjalskog 27/1 Fax
ZABOK e-Mail rasta@dekor.hr
ETAPA 2A- presjek B3 / Planning data
T226.85m
) 162561
33.78 14273 m
Maintenance factor: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 49.0% Scale 1:779
Luminaire Parts List
No. Pieces Designation (Correction Factor) ® (Luminaire) [iIm] @ (Lamps) [Im] P [W]
1 10 CUBE 80 (1.000) 430 430 6.0
2 14 :qogglg)h-Schwabe 554724 LugaShop 2014 1685 1685 17
Total: 27889  Total: 27890 223.8
o
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Page 2
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Obalni pojas Baske [ D IA LUX

04.02.2021
DEKOR tvornica rasvjete d.o.o. Operator Rasta Kradevac
Telephone
K S .Gjalskog 27/1 Fax
ZABOK e-Mail rasta@dekor. hr

ETAPA 2A- presjek B3 / Luminaire parts list

10 Pieces CUBE 80 See our luminaire
Article No.: catalog for an image of
Luminous flux (Luminaire): 430 Im the luminaire TN
Luminous flux (Lamps): 430 Im { i
Luminaire Wattage: 6.0 W \

Luminaire classification according to CIE: 50
CIE flux code: 12 37 67 50 100
Fitting: 1 x LED 5,2W (Correction Factor 1.000).

14 Pieces Vossloh-Schwabe 554724 LugaShop 2014 See our luminaire
Article No.: 554724 catalog for an image of R
Luminous flux (Luminaire): 1685 Im the luminaire 9.4 N

Luminous flux (Lamps): 1685 Im (f \)
Luminaire Wattage: 11.7 W i i
Luminaire classification according to CIE: 100 !

CIE flux code: 46 79 97 100 100 \ /
Fitting: 1 x LED (Correction Factor 1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Page 3
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Obalni pojas Baske _ D IA I_ ux

04.02.2021
DEKOR tvornica rasvjete d.o.o. Operater Rasta Kragevac
Telephone
K $.Gjalskog 27/1 Fax
ZABOK e-Mail rasta@dekor. hr

ETAPA 2A- presjek B3 / Luminaires (layout plan)

T22685m

121032

207.33
$203.80
200.66

119592
193.07

( ; ; ; y i i i ; ; ; . 162861
3378 4225 5185 6115 7030 7962 8942 9940 10924 117.85 126.68 14273 m

Scale 1: 779

Luminaire Parts List

No. Pieces  Designation

1 10 CUBE 80
2 14  Vossloh-Schwabe 554724 LugaShop 2014

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Page 4
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I"3- tim

Janka Poli¢ Kamova 101
HR-51000 Rijeka

+385 (0)51 858 497
info@k-tim.hr
www.k-tim.hr

Vrsta projekta:

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT T.D. 20-12/20-2

UREDENJE OBALNOG POJASANASELIA 1o/ 1a7rade:| GLAVNI PROJEKT

Gradevina: BASKA — ETAPA 2A
Opcina Baska
Investitor: Palada 88, HR-51523 BASKA Datum: prosinac 2020.

OIB: 24078212554

Obalni pojas Baske

DEKOR tvornica rasvjete d.c.o

K S .Gjalskog 27/1

ZABOK

- DIALuUXx

04.02.2021

Operater Rasta Krasevac
Telephone
Fax

e-Mail rasta@dekor. hr

ETAPA 2A- presjek B3 / 3D Rendering

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Page 5
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4 Vrsta projekta:
13- tim

Janka Poli¢ Kamova 101

HR-51000 Rijeka
+385 (0)51 858 497
info@k-tim.hr
www.k-tim.hr

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

T.D.

20-12/20-2

Gradevina:

UREDENJE OBALNOG POJASA NASELIA
BASKA — ETAPA 2A

Razina razrade:| GLAVNI PROJEKT

Investitor:

Opcina Baska
Palada 88, HR-51523 BASKA
OIB: 24078212554

Datum:

prosinac 2020.

Obalni pojas Baske

DEKOR tvornica rasvjete d.o.o

K S .Gjalskog 2711
ZABOK

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

DIALux

Operator Rasta Kragevac

Telephone
Fax

e-Mail rasta@dekor.hr

04.02.2021

ETAPA 2A- presjek B3 / False Colour Rendering
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I"3- tim

Janka Poli¢ Kamova 101
HR-51000 Rijeka

+385 (0)51 858 497
info@k-tim.hr
www.k-tim.hr

Vrsta projekta:

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

T.D.

20-12/20-2

UREDENJE OBALNOG POJASA NASELIA

Gradevina: BASKA — ETAPA 2A Razina razrade:| GLAVNI PROJEKT
Opcina Baska
Investitor: Palada 88, HR-51523 BASKA Datum: prosinac 2020.

OIB: 24078212554

Obalni pojas Baske

DEKOR tvornica rasvjete d.o.o.

K S.Gjalskog 27/1
ZABOK

DIALux

Operater Rasta Krasevac

Telephone
Fax

e-Mail rasta@dekor.hr

04.02.2021

ETAPA 2A- presjek B3 / 3D Rendering

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Page 1
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ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

T.D.

20-12/20-2

4 Vrsta projekta:
-Eim
Gradevina:

Janka Poli¢ Kamova 101

UREDENJE OBALNOG POJASA NASELIA
BASKA — ETAPA 2A

Razina razrade:

GLAVNI PROJEKT

HR-51000 Rijeka

+385 (0)51 858 497 .
info@k-tim.hr Investitor:
www.k-tim.hr

Opcina Baska
Palada 88, HR-51523 BASKA
OIB: 24078212554

Datum:

prosinac 2020.

Obalni pojas Baske

DEKOR tvornica rasvjete d.o.o

K $.Gjalskog 27/1
ZABOK

DIALux

Operator Rasta Krasevac

Telephone
Fax

e-Mail rasta@dekor. hr

04.02.2021

ETAPA 2A- presjek B3 / 3D Rendering

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Page 1
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ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

T.D.

20-12/20-2

4 Vrsta projekta:
13- tim

Janka Poli¢ Kamova 101

HR-51000 Rijeka
+385 (0)51 858 497
info@k-tim.hr
www.k-tim.hr

Gradevina:

UREDENJE OBALNOG POJASA NASELIA
BASKA — ETAPA 2A

Razina razrade:| GLAVNI PROJEKT

Investitor:

Opcina Baska
Palada 88, HR-51523 BASKA
OIB: 24078212554

Datum:

prosinac 2020.

Obalni pojas Baske

DEKOR tvornica rasvjete d.o.o

K S .Gjalskog 27/1
ZABOK

DIALux

Operator Rasta Kradevac

Telephone
Fax

e-Mail rasta@dekor hr

04.02.2021

ETAPA 2A- presjek B3 / 3D Rendering

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Page 1
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I"3- tim

Janka Poli¢ Kamova 101
HR-51000 Rijeka

+385 (0)51 858 497
info@k-tim.hr
www.k-tim.hr

Vrsta projekta:

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

T.D.

20-12/20-2

UREDENJE OBALNOG POJASA NASELIA

Gradevina: BASKA — ETAPA 2A Razina razrade:| GLAVNI PROJEKT
Opcina Baska
Investitor: Palada 88, HR-51523 BASKA Datum: prosinac 2020.

OIB: 24078212554

Obalni pojas Baske

DEKOR tvornica rasvjete d.o.o

K $.Gjalskog 2711
ZABOK

Operator Rasta Kradevac

Telephone
Fax

e-Mai rasta@dekor.hr

DIALux

04.02.2021

ETAPA 2A- presjek B3 / 3D Rendering

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Page 1
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Vrsta projekta:

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT T.D. 20-12/20-2

UREDENJE OBALNOG POJASA NASELIA

BASKA — ETAPA 2A GLAVNI PROJEKT

Razina razrade:

Gradevina:
Janka Poli¢ Kamova 101
HR-51000 Rijeka
+385 (0)51 858 497 o
info@k-tim.hr Investitor:

www.k-tim.hr

Opcina Baska
Palada 88, HR-51523 BASKA
OIB: 24078212554

Datum: prosinac 2020.

Obalni pojas Baske

DEKOR tvornica rasvjete d.o.o

K S .Gjalskog 27/1
ZABOK

DIALux

04.02.2021

Operator Rasta Krasevac
Telephone
Fax

e-Mai rasta@dekor.hr

ETAPA 2A- presjek B3 / STAZA / Surface 2/ Isolines (E)

2416 m
19.80
17.18
14.01
8.41
530
272
TR A i § Al R ’ 4 , 000
000 6.24 11.36 1909 3124 3748 4546 5471 67.12 7645 8463 9691 m
Values in Lux, Scale 1: 693
Position of surface in external scene:
Marked point:
(38.153 m, 193.160 m, 1.000 m)
Grid: 128 x 128 Points
Eav (ix] Emm (Ix] Eman (Ix] uo Emm / Emax
270 0.04 187 0.016 0.000
-~
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Page 7
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Vrsta projekta: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT T.D. 20-12/20-2
Gradevina: UREDENJEB%%QkN_OS.KE;\A;: NASEUA  |Razina razrade:| GLAVNI PROJEKT
Janka Poli¢ Kamova 101
HR-51000 Rijeka . v
+385 (0)51 858 497 _ OpcinaBaska )
info@k-tim.hr Investitor: Palada 88, HR-51523 BASKA Datum: prosinac 2020.
www.k-tim.hr OIB: 24078212554

Obalni pojas Baske — D IA Lux

04.02.2021
DEKOR tvornica rasvjete d.o.o Operator Rasta Kradevac
Telephone
K S .Gjalskog 27/1 Fax
ZABOK e-Mail rasta@dekor. hr

ETAPA 2A- presjek B3 / STAZA / Surface 2 / Greyscale (E)

2416 m
19.80
17.18
14.01
8.41
530
272
i A A ; i 4 s z : , 000
000 624 11.36 1909 3124 3748 4546 5471 67.12 7645 8493 96.91m
[ | | ]
40 80 Ix
Scale 1:693
Position of surface in external scene:
Marked point:
(38.153 m, 193.160 m, 1.000 m)
Grid: 128 x 128 Points
Eqy [IX] Ein ] E nax [X] ud Ermin ! Emax
270 0.04 187 0.016 0.000
-~
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Page B
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m 4 Vrsta projekta: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT T.D. 20-12/20-2
-Eim
. UREDENJE OBALNOG POJASA NASELJIA . .
Gradevina: BASKA — ETAPA 2A Razina razrade:| GLAVNI PROJEKT

Janka Poli¢ Kamova 101

HR-51000 Rijeka

Opcina Baska
ffis@(f)ﬁ,}nsh‘r’rs 497 Investitor: Palada 88, HR-51523 BASKA Datum: prosinac 2020.
www.k-tim.hr OIB: 24078212554

7. PROCJENA TROSKOVA

7.1. PROCJENA TROSKOVA INVESTICIJE

Procjena investicije: 666.000 kn + PDV

7.2. TROSKOVNIK ELEKTRICNIH INSTALACIJA

- TroSkovnik radova vezanih za ovaj projekt ¢e se izraditi u sklopu izvedbenog projekta

- Za izvedbu elektroinstalacije predvidena je oprema, materijal i pribor prema vazeéim
hrvatskim normama.

- Ako se koristi druga oprema od predvidene potrebno se konzultirati s projektantom, te za
opremu pribaviti tipske certifikate o sukladnosti s hrvatskim normama.

- Za svu opremu koja nije od hrvatskih proizvodaca pribaviti tipske certifikate o sukladnosti sa
hrvatskim normama.

- Obracun stavke vrsit ¢e se prema stvarno utroSenom materijalu, odnosno radovima.
- U troskovniku je potrebno ispuniti sve stavke pojedinacno i ukupno.

- Kod sklapanja ugovora o izvodenju radova izvodac i investitor su duzni u ugovor uvesti
stavku o garanciji kvalitete ugradenih radova, te o jamstvenom roku.

- U slucaju vise radnji, odnosno materijala obracun ¢e se vrsiti prema stvarno utroSenom
materijalu, odnosno radovima, ali prema cijenama iz Ugovornog troskovnika.

7.3. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE

- Prije davanja ponude lzvoda¢ radova mora pregledati projektnu dokumentaciju, lokaciju
izvedbe te zatraZiti objasSnjenja za nejasne stavke, prekontrolirati dokaznicu mjera, jer se
naknadne primjedbe neée uzimati u obzir.

- Nacin obraduna moze biti prema jedini¢nim cijenama i stvarnim koli¢inama koje ovjerava
nadzorni inZenjer ili po principu "klju¢ u ruke". Odluku o nacinu obraduna donijet ce
Investitor u postupku raspisa natjecaja.

- Prije pristupa izvodenju radova izvoda¢ mora prouciti projektnu dokumentaciju i samu
lokaciju gradevine i izraditi plan i organizaciju rada.

- Planom organizacije gradiliSta odrediti privremeni deponij za otpadni materijal.

- Prethodno dogovoriti s Investitorom i lokalnom samoupravom mjesto odvoza otpadnog
materijala sa privremenog deponija kako ne bi dolazilo do zastoja radova po odredenim
fazama izgradnje.

- Prije pocetka izgradnje lzvodac je duzan potvrditi sve podatke o polozZaju instalacija na
gradevini i u njenoj neposrednoj blizini.
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4 Vrsta projekta: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT T.D. 20-12/20-2
m i t' m UREDENJE OBALNOG POJASA NASELIA

Gradevina: Razina razrade:| GLAVNI PROJEKT

BASKA — ETAPA 2A
Janka Poli¢ Kamova 101

HR-51000 Rijeka

Opcina Baska
ﬁigg)&,}nsh‘r’rs 497 Investitor: Palada 88, HR-51523 BASKA Datum: prosinac 2020.
www.k-tim.hr OIB: 24078212554

Izvoditi radove prema zahtjevima iz projekta i odobrenjima nadleznih institucija.

Izvodac radova je duZzan o svom trosku osigurati gradiliSte i gradevinu od Stetnog upliva
vremenskih nepogoda i ti troskovi ulaze u jedini¢nu cijenu.

Izvodac radova je duzan izvesti i pomoéne radnje i pribaviti pomoéna sredstva za rad ako to
traZzi kompletnost izvrSenja posla bez obzira ako to posebno nije naglaseno u troSkovniku.
Smatra se da je sve obuhvaceno jedini¢cnom cijenom.

Izvodac radova mora posjedovati ateste o ispitivanju materijala i radova i u jedini¢nim
cijenama ukljuceni su i troSkovi ishodenja atestne dokumentacije.

Nadzor za €uvanje gradilista, gradevine, alata i materijala je duznost i pada na teret Izvodaca
radova.

Svaka Steta koja bi bila prouzrocena prolazniku ili na susjednoj gradevini ili cesti uslijed
kopanja, postavljanje skela, pada na teret izvodaca radova koji ju je duzan odstraniti i
nadoknaditi.

Izvodac radova odgovara za ispravnost izvrSene isporuke i ugradnju.

Ako se tijekom gradenja pojavi opravdana potreba za odredenim odstupanjima ili manjim
izmjenama projekta, lzvodac radova je duzan za to prethodno pribaviti pisanu suglasnost
nadzornog inZenjera. Ovaj ¢e, prema potrebi, upoznati projektanta s predloZzenim izmjenama
i traziti njegovu suglasnost.

Vece izmjene i odstupanja od projektiranog rjeSenja mogu se provesti samo uz odobrenje
projektanta i suglasnost Investitora, te pribavljanjem dopune gradevne dozvole na nastalu
promjenu ako su odstupanja takve prirode.

Tijekom izvodenja radova lzvodac¢ radova je duzan sva nastala odstupanja od rjesenja
predvidenih projektom unijeti u projekt, a po zavrsetku radova mora dati izraditi i predati
Investitoru projekt stvarno izvedenog stanja elektroinstalacije.

Za potrebe odrzavanja instalacije potrebno je izraditi projekt izvedenog stanja u kojem ce
biti ucrtane sve izmjene u odnosu na ovaj projekt, te sve oznake koje su postavljene u
razvodnim ormarima, na troSilima i kabelima. U projektu izvedenog stanja potrebno je
nacrtati raspored opreme u razvodnim ormarima i kompletno oznaciti prema stanju koje ée
biti izvedeno.

Projektant:

Ivan Muzi¢, dipl. ing. el.
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Gradevina: Razina razrade:| GLAVNI PROJEKT

4 Vrsta projekta: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT T.D. 20-12/20-2
m - t' m UREDENJE OBALNOG POJASA NASELIA

Janka Poli¢

HR-51000 Rijeka

BASKA — ETAPA 2A
Kamova 101

Opcina Bask
;ﬁiz)(l(())t?:nshis 497 Investitor: Palada Sg,c :-rlllg-S:al‘EZaS BASKA Datum: prosinac 2020.
www.k-tim.hr OIB: 24078212554
8. NACRTI
Nacrt 1: SITUACIJA - SINTEZA NOVOPLANIRANE | POSTOJECE INFRASTRUKTURE

Nacrt 2:
Nacrt 3:
Nacrt 4:
Nacrt 5:
Nacrt 6:
Nacrt 7:
Nacrt 8:
Nacrt 9:

Nacrt 10:
Nacrt 11:
Nacrt 12:
Nacrt 13:
Nacrt 14:
Nacrt 15:
Nacrt 16:
Nacrt 17:
Nacrt 18:
Nacrt 19:
Nacrt 20:

SITUACIJA - NOVOPLANIRANE ELEKTROINSTALACUE

BLOK SHEMA GLAVNOG RAZVODA

JEDNOPOLNA SHEMA RAZDJELNIKA +SRO-JR1

JEDNOPOLNA SHEMA RAZDJELNIKA +SRO-PP1

JEDNOPOLNA SHEMA RAZDIJELNIKA SRO-JR2

JEDNOPOLNA SHEMA RAZDJELNIKA +SRO-PP2

JEDNOPOLNA SHEMA RAZDJELNIKA SRO-JR3

JEDNOPOLNA SHEMA RAZDJELNIKA +RO-PP3

JEDNOPOLNA SHEMA RAZDJELNIKA +SRO-PP4

JEDNOPOLNA SHEMA RAZDJELNIKA SRO-JR4

JEDNOPOLNA SHEMA RAZDJELNIKA +SRO-PP5

POLAGANJE ENERGETSKOG VODA - PRESJEK KANALIZIRANE BUJICE
POLAGANJE ENERGETSKOG VODA - PRESJEK KABELSKOG KANALA
POLAGANJE ENERGETSKOG VODA - KRIZANJE EN. VODA S TELEFONSKIM
POLAGANJE ENERGETSKOG VODA -KRIZANJE EN. VODA S VODOVODOM
POLAGANJE ENERGETSKOG VODA - KRIZANJE EN. VODA S KANALIZACIJOM
POLAGANJE ENERGETSKOG VODA - PREKOP CESTE

POLAGANJE ENERGETSKOG VODA - KRIZANJE S PROMETNICOM
LEGENDA

Projektant:

Ivan Muzi¢, dipl. ing. el.
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Investitor: OPCINA BASKA, Nacrt:
4 Delta 3, 51 000 Rijeka Palada 88, HR-51523 Bagka ,
- CIM 091/507 96 42 SITUACIJA - SINTEZA NOVOPLANIRANE | POSTOJECE
. . , INFRASTRUKTURE
info@k-tim.hr Gradevina:
ENERGETSKA RjES EMJA www.k-tim.hr UREBDENJE OBALNOG POJASA NASELJA BASKA - ETAPA 2A
Broj projekta: Broj nacrta: List: 1
i . 21 dinl i Lokacija:
Projektant. [VAN MUZIC, dipl. ing.el. ) na k.&.br. 1791/2, 1792/1, 1792/2, 1813, 4091, 4092, 4093, 4094, 4095, , :
dijelovi k.&.br. 1790/2, 1812/1, sve k.o. Baska-nova te dijelovi k.&.br. 2593/4 i 20-12/20-2 1 Listova: 2
2593/5, sve k.o. Baska
Projekt: Datum: Mijerilo: ZajedniCka oznaka:
GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT 12./2020. 1:200 75-2A/20
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Sva infrastruktura elektroinstalacija rasvjetnih stupova

i podne rasvjete u zoni kanalizirane bujice Gonci¢evo/Gruh

izvest ¢e se unutar armiranobetonske ploge izvedene u ¢&itavoj
zoni kolno pjeSackin i pjesSackih povrdina. Takvim rjeSenjem ni na
koji nagin ne ugrozava se stabilnost i sigurnost korita bujica.

¢ka povrdina

prolazak interventnih vatrogasnih vozila
pjesac

kolno pjesatka povrsina

— 8 cm — kamene plo¢e kirmenjaka
— 2 mm — kontaktno sredstvo,visoko polimernal
4 modificirani kontaktni i prianjajuci sloj

— 4 cm — drenaZni mort spravijen u omjeru 1:3
— 16 cm — AB plo¢a
— stabilizirajuc¢i sloj tla

poloZeni kabel

zona armature
linijska odvodnja
Qmax

|
+1.18 L

V&
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KARAKTERISTICNI PRESJEK KABELSKOG KANALA

N
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1 - energetski kabel Uo/U = 0,6/1 kV

2 - fino usitnjena zemlja ili pijesak

3 -FeZn traka 30x4 mm (uzemljenje)

4 - zemlja nabijena u slojevima po 20 cm
5 - PVC traka upozorenja
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KRIZANJE ENERGETSKOG KABELA S TELEFONSKIM

a) bez dodatne zastite

Elektronicki komunikacijski kabel

KRIZANJE ENERGETSKOG KABELA
SA EK KABELOM

d > 0,5 m za kabele napona do 10 kV ¢ U JU < 35 kV

Energetski kabel
Uo= 1 kV

a) uz dodatnu zastitu

FeZn TRAKA POLOZENA IZNAD EK KABELA

EK KABEL

PVC CIJEV (ZUTA BOJA) @ 110 mm

PVC CIJEV @ 110 mm, I=2m

NERGETSKI _KABEL U =1 kV

Napomena: za energetsske kabele nazivnog napona do 1 kV nije potrebna dodatna zastita cijevima
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KRIZANJE ENERGETSKOG KABELA S VODOVODOM

LEGENDA:

KRIZANJE ENERGETSKIH KABELA | VODOVODA ENERGETSKI KABEL
- kabel ispod vodovoda
PIJESAK 0 -4 mm

UZEMLJIVAC

UPOZORAVAJUCA TRAKA

R<200 cm

VODOVODNA CIJEV

PVC CIJEV @ 160 mm

2
3
@
@ SITNI MATERIJAL 1Z ISKOPA
©)
@
®

9 SLOJ MRSAVOG BETONA MB-10 ( cca 5 cm)

@ ZDENAC VODOVODA

Napomena:
Minimalni svjetli razmak pri krizanju mora iznositi
d 230 cm za priklju¢ne cjevovode

d 250 cm za magistralne cjevovode bez zaslitne cijevi za kabel

d < 30 cm za prikljuéne cjevovode

. y uz zastitnu cijev za kabel
d < 50 cm za magistralne cjevovode !

KRIZANJE ENERGETSKIH KABELA | VODOVODA
- kabel iznad vodovoda

Napomena:

Minimalni svjetli razmak pri kriZzanju mora iznositi
d 230 cm za prikljuéne cjevovode

d =50 cm za magistralne cjevovode bez zaftitne cijevi za kabel

d < 30 cm za prikljuéne cjevovode

d < 50 cm za magistralne cjevovode uz zaflitnu cijev za kabel

PARALELNO VOBENJE | PRIBLIZAVANJE
ENERGETSKIH KABELA | VODOVODA

min 150

Napomena:

Minimalni vodoravni razmak pri paralelnom vodenju mora iznositi
Rmin 250 cm za cjevovode nizeg tlaka

te za kucne prikljucke
Rmin 2150 cm za magistralni cjevovod

Investitor: OPCINA BASKA,

4 Delta 3, 51 000 Rijeka Palada 88, HR-51523 Baska
' POLAGANJE ENERGETSKOG VODA -
- 091/507 96 42 y
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KRIZANJE ENERGETSKOG KABELA S KANALIZACIJOM

LEGENDA:

ENERGETSKI KABEL
KRIZANJE ENERGETSKIH KABELA | KANALIZACIJE
PIJESAK 0 - 4 mm

UZEMLJIVAC

UPOZORAVAJUCA TRAKA

SITNI MATERIJAL 1Z ISKOPA

CIJEV KANALIZACIJE

PVC CIJEV @ 160 mm

SLOJ MRSAVOG BETONA MB-10 ( cca 5 cm)

ZDENAC VODOVODA

CICISICICINOIOCY

Napomena:

d>30cm

h>80cm polaZu se kao mehanicka zastita kabela pl.cijevi
@ 160 ili 200 mm u sloju od 5 cm mravog betona

h<80cm polazu se kao mehanitka zastita kabela Fe cijevi
@ 150 mm u sloju od 5 cm mr$avog betona

PARALELNO VOBENJE | PRIBLIZAVANJE
ENERGETSKIH KABELA | KANALIZACIJE

Napomena:

d 2150 cm za kanale vece ili jednake @ 60/90 cm

d 260 cm za manje kanalizacijske cijevi
ili kuéne prikljucke
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POLAGANJE KABELA ISPOD PROMETNIH POVRSINA

(ispod CESTE)

T

D

1 - energetski kabel

2 - PVC zastitna cijev kabela

3 - sloj mrSavog betona (C8 /10), debljine 5 cm
4 - nabijeni pijesak

5 - PVC traka upozorenja za kabel

6 - prometna povrsina

7 - sloj betona C12/15, debljine 10 -15 cm

8 - dodatna mehaniCko-upozoravajuca zastita

"3- tim
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KRIZANJE KABELA S PROMETNICOM (PODBUSIVANJE)

T )

77
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1 - energetski kabel
2 - PVC zastitna cijev

3 - kolnik

Delta 3, 51 000 Rijeka
091/507 96 42
info@k-tim.hr
www.k-tim.hr

"3- tim

ENERGETSKA RJESENJA

Investitor: OPCINA BASKA,

Palada 88, HR-51523 Baska

Gradevina:
UREDENJE OBALNOG POJASA NASELJA BASKA - ETAPA 2A

POLAGANJE ENERGETSKOG VODA-
KRIZANJE S PROMETNICOM

Projektant: IVAN MUZIC, dipl. ing.el.

Lokacija:

na k.6.br. 1791/2, 1792/1, 1792/2, 1813, 4091, 4092, 4093, 4094, 4095,

dijelovi k.&.br. 1790/2, 1812/1, 1816/1, 1816/2, sve k.0. Baska-nova te dijelovi
k.&.br. 2593/4 i 2593/5, sve k.0. Baska

Broj projekta:

20-12/20-2

Broj nacrta:
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Listova: 1
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GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
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12./2020.

Mijerilo:

Zajednicka oznaka:
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LEGENDA:

glavna uli¢na rasvjeta uz Setnicu - rasvjetni stu, 31W

uliéna rasvjeta u unutradnjosti obuhvata, uz kuce - rasvjetni stup (manji
intenzitet osvjetljenja), 15W

ambijentalna "spike" rasvjeta u Zardinjerama za osvjetljavanje krosnji drveca,
11,7W

ambijentalna rasvjeta u parteru za osvjetljavanje kro$nji drveca, 11,7W

ambijentalna podzidna rasvjeta u zoni perila te stubista u zapadnom dijelu
obuhvata (tipa Ghost SIMES)

zona podne rasvjete ("pikseli") - rasvietna podna tijela u rasteru kamenog
poplogenja, 7TW

"rasvjetni stup" u zapadnom dijelu - etapi 2A; tloc. dimenzija stupa 30x20,
h=30cm, 10W

Postojeci rasvjetni stupovi koji se uklanjaju

Samostojec¢i razvodni ormar

Zastitna spojna kutija IP67 s ugradenom prikljuénicom za spajanje boziéne
rasvjete

Izvod monofaznog (troZilnog) voda

Montazni betonski zdenac

PROJEKTIRANE INSTALACIJE

Buduca trasa kabelske kanalizacije (rov) za napajanje stupova
javne rasvjete, dekorativne rasvjete, prikljunica i podiznih

stupi¢a + uze zastithog uzemljenja Cu 50mm2

Vod za napajanje dekorativne rasvjete, podnih priklju€nica i izvoda
podiznih stupica

Novopredvideni kabel javne rasvjete polozen kroz PC&J160mm
popre¢no na prometnicu

Postoje¢a HT EKI kabelska kanalizacija
Postojeéi HT kabel
Postoje¢a HT zratna mreza

Postojeci 20 kV kabel

Postojeéa NN mreza 0,4 kV

Novoprojektirana trasa vodoopskrbne instalacije

Novoprojektirana trasa instalacije navodnjavanja

Novoprojektirana trasa oborinske krovne instalacije

13- tim

ENERGETSKA RIESENJA

Delta 3, 51 000 Rijeka
091/507 96 42
info@k-tim.hr
www.k-tim.hr

Gradevina:

Projektant: IVAN MUZIC, dipl. ing. el.

UREDENJE OBALNOG POJASA NASELJA
BASKA - ETAPA 2A

Investitor:

OPCINA BASKA,

Palada 88, HR-51523 Baska LEGENDA

Lokacija:
nak.&br. 1791/2, 179211, 179212, 1813, 4091, 4092, 4093, 4094, 4095, dijelovi k &.br. 179012,
1812/1, sve k.o. Baska-nova te dijel aska

te dijelovi k.&.br. 259314 i 2593/5, sve k.0. B:

Broj projekta: Broj nacrta: List: 1

Mjerilo: Zajednicka oznaka:

Datum
12./2020. 75-2A/20

Projele GLAVNI ELEKTROTEHNIGKI PROJEKT 20-12/20-2 20

Listova: 4
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